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En  los últimos  tiempos, el precio del petróleo ha  iniciado una escalada que no parece 
tener  fin.  Este  fenómeno  se  da  por  la  creciente  dificultad  de  encontrar  nuevos  
yacimientos y por el inminente fin de los recursos energéticos fósiles. Por otra parte, los 
niveles  de  contaminación  atmosférica  por  la  combustión  de  hidrocarburos  han 
alcanzado  niveles  alarmantes.  Esta  situación  ha  llevado  a  los  países  a  investigar  y 
desarrollar el área de las energías renovables. 
 Las principales fuentes de energías renovables explotadas en el mundo son:  la energía 
hidráulica,  la  energía  solar,  la  energía  de  biocombustibles,  la  bioenergía  y  la  energía 
eólica. En Bolivia,  las únicas  fuentes de energía renovable siendo aprovechadas a gran 
escala    son,  la  energía hidráulica, en  las distintas  instalaciones del país  (Santa  Isabel, 
Corani,  Kanata,  entre  otras),  y  la  de  bioenergía,  en  el  ingenio  azucarero Guabirá  del 
departamento de Santa Cruz, a través de la quema de bagazo. 
 Según  la  “Política  de  Energías  Alternativas  Para  el  Sector  Eléctrico  en  el  Estado 
















Los  resultados  obtenidos  de  la  “estación  de Medición  Eólica  Qollpana”  permitieron 
ejecutar, entre otros, los estudios de viabilidad del parque eólico piloto y la optimización 
energética, que justificaron avanzar a la implementación del parque eólico piloto. Por lo 
tanto,  la  empresa  Eléctrica  Corani  S.A    hizo  la  presentación  oficial  del  proyecto  del 
parque eólico piloto, en el que se generaría una potencia de 3MW en total. El proyecto 




Después de una  licitación  internacional,  la  realización del proyecto eólico de Qollpana 
fue  adjudicada  a  la  empresa  Hydrochina  por  tener  la  mejor  propuesta  técnica  y 
económica,  superando  a  las  también  preseleccionadas  Ingelec  (Boliviano‐  Chilena)  y 





2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
En  los últimos veinte años el marcado crecimiento en el empleo de medios eólicos de 
generación  supera  año  tras  año  las  previsiones  y  expectativas más  optimistas  dando 
lugar  a un  crecimiento  anual  sostenido,  en  los últimos  años, de  aproximadamente  el 
10%  (2).  Este  crecimiento  del  sector  eólico  se  debe  tanto  a  las  políticas  que  buscan 
fomentar el cuidado del medio ambiente como a  la creciente disminución del costo de 
la  generación  eólica  experimentado  por  el  empleo  de  nuevas  tecnologías  y 




total  de  energía  eléctrica.  Por  ello,  recientemente,  Bolivia  se  ha  interesado  en 
diversificar su matriz energética, llevando a cabo el proyecto piloto del parque eólico de 
Qollpana, que será capaz de inyectar 3MW a la red eléctrica de Bolivia. La intención de 
la  empresa  que  financia  el  proyecto  es,  una  vez  que  el  parque  eólico  pruebe  la 
capacidad de generar energía eficientemente, la ampliación del parque eólico, hasta ser 
capaz de generar 30‐50MW.  
Este proyecto de  fin de  carrera plantea el diseño  y  construcción de un parque eólico 
capaz de  inyectar 40 MW a  la red eléctrica de Bolivia, ayudándose de  los datos eólicos 
recogidos por la torre de medición de Qollpana.  
Los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  Bolivia  debido  a  la  inexperiencia  de  proyectos 
eólicos de gran potencia , es el hecho de que no se conoce cuál de los aerogeneradores 












































El  cuarto  capítulo  está  destinado  al  estudio  de  los  aerogeneradores.  El  capítulo 
comienza  con  la  descripción  de  los  principales  conceptos  de  diseño  de  las  turbinas 
eólicas  con  el  objetivo  de  hacer  comprender  el mecanismo  básico  de  conversión  de 
energía de  las mismas. Posteriormente  se describen  los elementos que componen  los 
aerogeneradores,  detallando  su  principio  de  funcionamiento  y  características 
constructivas. Las siguientes secciones están dedicadas a la búsqueda de los modelos de 
aerogenerador que mejor se adapten al emplazamiento según criterios preestablecidos. 
Finalmente,  el  capitulo  concluye  con  la  descripción  técnica  de  el    aerogenerador 
seleccionado. 
En  el  quinto  capítulo  se  detalla  la  ejecución  técnica  del  parque  eólico.  Se  ha 
estructurado  en  cuatro partes:  la primera  está dedicada  a  la  construcción de  la obra 
civil. La segunda a  la  infraestructura eléctrica del parque eólico. En el  tercero se hace 
mención de la necesidad de una subestación eléctrica en el parque eólico. Y por último 









Finalmente  el  proyecto  dispondrá  de  siete  apartados  de  anexos  que  ayudan  a  la 
compresión del proyecto. El apartado de anexos se usará para  la muestra de  los datos 
en los que se apoya en algún momento el proyecto de fin de carrera.  
El  primer  apartado  de  anexos  muestra  algunos  mapas  del  estado  plurinacional  de 
Bolivia, en los cuales en algún momento se apoyará este proyecto. El segundo apartado 
de anexos está dedicado a mostrar los datos eólicos que obtenidos por parte de Corani 
S.A, que  resultan  la base de este  trabajo. En el    tercer apartado  se muestran algunos 
datos  económicos  sobre  Bolivia  en  los  cuales  nos  apoyaremos  a  la  hora  de  hacer  el 
análisis  económico.  En  un  cuarto  apartado  de  anexos,  se muestra  el  catálogo  de  los 
distintos modelos de  aerogenerador  con  los que  funciona el  software Windographer. 
Además del modelo del aerogenerador,  se proporciona  la  información de  la potencia 
nominal, clase de viento, diámetro del rotor y el sistema de control. En el anexo número 
cinco,  se  hace  la  comparación  de  diferentes modelos  de  aerogenerador,  frente  a  las 
condiciones eólicas mostradas en el apartado número dos. Posteriormente se mostrará 
en  otro  apartado  el  esquema  eléctrico  que  interesa  para  la  realización  del  proyecto, 
dónde se muestran  las  infraestructuras eléctricas que hay entre Cochabamba y  la zona 
de interés. Finalmente, el último apartado de anexos sirve para mostrar los catálogos de 
















Este  capítulo  pretende  hacer  una  evaluación  del  potencial  eólico  de  una  zona  que  a 
priori parece  interesante para  la construcción de un parque eólico. Para determinar si 
este emplazamiento es óptimo para la generación eólica, deberá de cumplir una serie de 




velocidades  de  viento  y  por  último  se  analiza  el  factor  de  la  densidad  en  la  energía 
eólica.  
En el  tercer apartado,  se analiza  los métodos de adquisición de datos  sobre el viento 
que  se  usaron.  Para  ello  primeramente  se  explica  cómo  a  través  del  atlas  eólico  de 
Bolivia  se  toma  la  factibilidad  de  un  emplazamiento,  y  posteriormente  como  las 
estaciones  meteorológicas  recogen  los  datos  de  interés  para  posteriormente 
estudiarlos. 









un desigual  calentamiento de  la  tierra que es una  consecuencia de  la  variación de  la 
radiación solar con la latitud. 
Al  ser  la  radiación  solar  más  intensa  en  el  ecuador  que  en  los  polos  se  crea  una 
diferencia de presión que a su vez produce un transporte de aire desde el ecuador a los 
polos.  Si  la  Tierra no  girase  y no  se  tuvieran en  cuenta  los  efectos de  la orografía  la 
circulación  en  la  atmósfera  sería  de  forma  que  el  aire  caliente  del  Ecuador  subiría  y 












una velocidad determinada. Ya que el viento es el  flujo de aire,  lo que se  tiene es un 
flujo  de  energía,  en  otras  palabras  una  potencia.  La  potencia  contenida  en  el  viento 
puede expresarse por medio de la Ecuación N° 1. 






aerogeneradores más  común,  el  de  eje  horizontal,  el  área  de  barrido  es  un  círculo 
perpendicular  a  la  dirección  de  flujo  del  viento.  La  Ecuación N°  2  indica  la  potencia 
disponible en el viento, por delante de un aerogenerador de eje horizontal, que puede 
ser convertida en energía mecánica (3). 






El  viento es un  fenómeno que  cambia  constantemente en el  tiempo. A momento de 





promedian  las  lecturas  de  las  mediciones  eólicas  para  intervalos  de  tiempo, 
comúnmente  de  10  minutos.  Afortunadamente,  la  distribución  de  frecuencias  de 
velocidades presenta  comúnmente una  forma  relativamente  constante.  La  función de 














también de  la densidad de aire. A mayor masa en movimiento, mayor  la  cantidad de 
energía que se puede extraer. La densidad del aire está determinada en cada  lugar del 
mundo por su temperatura, por la presión atmosférica a la que se ve sometido el aire y 
por  la  humedad  relativa.  Los  dos  primeros  factores  son  producto mayormente  de  la 
altura a la que se encuentra el sitio. La ecuación que rige la densidad del aire en función 
de temperatura y presión es (5): 
ߩ ൌ ௣	ெଵ଴଴଴∗ோ்            [4] 
Donde ρ es la densidad del aire en [kg/m3], p es la presión en [Pascal], R es la constante 
de  gases  (8.31432  J/(mol*K)), T es  la  temperatura en  [grados Kelvin],  y M es el peso 
molecular de aire seco (28.9644 g/mol). El efecto de la humedad en la densidad del aire 
es muy bajo, la diferencia de densidad entre un aire con 0% de humedad relativa y uno 






3- OBTENCIÓN DE DATOS 
El primer paso a  la hora de  la planificación de un parque eólico, es  la búsqueda de un 
lugar  apropiado  para  la  instalación  de  éste.  Esta  zona  tiene  que  tener  unos 
determinados requisitos que se analizarán en capítulos posteriores. Aun así, el criterio 
más  importante  a  la  hora  de  elegir  una  zona  óptima  para  la  generación  de  energía 
eólica, es que el lugar posea un alto potencial eólico.  
A  partir  de  información    proporcionada  por  el  atlas  eólico  de  Bolivia,  la  “Empresa 
eléctrica Corani S.A”  instaló en  febrero de 2010 una  torre de medición en  la  zona de 
Qollpana, en el municipio de Pocona, Departamento de Cochabamba, con la finalidad de 




eólico  boliviano  a  las  alturas  de  20,  50  y  80 metros  de  altura.  Este  reporte  ha  sido 
realizado por  la  empresa  3TIER  a  encargo de  la Cooperación  Financiera  Internacional 
(IFC) y la ahora nacionalizada Transportadora de Electricidad (TDE). El Atlas se entregó el 









pretenden  colocar  los  aerogeneradores,  la  empresa  Corani  S.A  instaló  una  torre  de 




todo  un  año.  En  intervalos  de  10 minutos  la  estación  recogía  velocidad  del  viento, 
dirección del viento, densidad del aire y la densidad de potencia.  






4- REGISTRO DE DATOS OBTENIDOS 
  4.1‐ Datos obtenidos por la estación meteorológica 
Los  datos  en  los  que  se  basa  este  proyecto  se  pueden  observar  en  el  apartado  de 
Anexos 2. En el primero de los apartados se puede ver los parámetros recogidos para las 
alturas de 40, 50, 60, 65, 80 y 100 metros sobre el suelo. Para cada altura se presenta la 








40m  7,64  0,889  341  8,68  2,292 
50m  7,81  0,887  372  8,97  2,319 
60m  7,94  0,882  403  9,25  2,347 
65m  7,99  0,883  377  9,04  2,344 
80m  8,11  0,882  408  9,29  2,333 
100m  8,07  0,879  400  9,21  2,307 
Fuente: Empresa Eléctrica Corani S.A 
También  hay  un  gráfico  donde muestra  la  distribución  de  las  velocidades mensuales 
para  cada  altura.  Con  un  software  especializado  en  digitalizar  gráficos  (DigitizeIt),  se 
obtienen  los datos de  la velocidad del viento mensuales que  se presentan en  la  tabla 
mostrada a continuación; 
 
Tabla 2.2: Datos recogidos por la “estación de medición eólica Qollpana” 
   J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  media
40m  6,704  6,545  6,557 6,659  7,361 8,267 8,844 9,648  9,240 7,746  7,293  6,817 7,64 
50m  6,823  6,621  6,677 6,823  7,585 8,537 9,109 9,871  9,456 7,854  7,439  6,924 7,81 
60m  6,885  6,763  6,818 6,929  7,707 8,695 9,284 10,017 9,584 7,984  7,574  7,041 7,94 
65m  6,915  6,804  6,860 6,981  7,810 8,771 9,345 10,074 9,643 7,975  7,622  7,081 7,99 
80m  6,966  6,890  6,955 7,130  7,918 8,957 9,569 10,214 9,788 8,082  7,732  7,119 8,11 
100m  6,921  6,791  6,921 7,105  7,947 8,940 9,545 10,160 9,739 7,990  7,688  7,094 8,07 
Fuente: Empresa Eléctrica Corani S.A 
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de medición,  habrá  que  crear  unos  datos  sintéticos,  que  simulen  el  comportamiento 
eólico real de la zona del parque de Qollpana. Para ello, se crearan datos sintéticos cada 









el  gráfico que  representa  las  velocidades medias del  viento mensuales que  se puede 
apreciar en el siguiente gráfico; 
Figura 2.1: Perfil mensual de la velocidad del viento 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 
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O  también  se  puede  representar  el  perfil  diurno  de  las  distintas  velocidades,  y  sus 
densidades de potencia como se muestra en la figura 2.2; 
Figura 2.2: Perfil diurno de velocidades y densidad  del viento en función de la altura 
 










en  el  apartado  teórico,  por  su  similitud  con  las  distribuciones  reales  normalmente 
medidas es la distribución de Weibull. 
Para conocer el comportamiento de  la velocidad del viento en un punto de medida se 
construyen  los denominados histogramas, agrupando  los datos medidos en  intervalos 






En  el  caso  de  este  proyecto,  al  no  tener  los  datos  reales  recogidos  por  la  torre  de 
medición, se crearon a partir de todos los parámetros reales, unos datos sintéticos que 
simulan el comportamiento eólico real que hay en  la zona, aportando datos simulados 
del  viento  cada  60  minutos.  Esta  es  una  herramienta  que  tiene  el  software 
Windographer. La figura 2.3 muestra el histograma de frecuencias acumuladas de viento 
con su aproximación gráfica mediante la distribución de Weibull; 
Figura 2.3: Histograma de frecuencias acumuladas del viento y su aproximación con la 
distribución Weibull 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 
Se puede apreciar que  la distribución de probabilidad del viento en un emplazamiento 
no es  simétrica, es decir,  son escasos  los vientos  fuertes y bastante más comunes  los 
suaves o medios. 






Figura 2.4: Distribución de Weibull a 65 metros de altura 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 
Estas distribuciones sirven para estimar la producción energética de un aerogenerador, 
al  igual  que  los  histogramas,  ajustándose  a  partir  de  la  serie  temporal  de  datos  de 
viento. En definitiva, el objetivo de  la campaña de medidas de viento es caracterizar el 
recurso  eólico  disponible  en  una  zona  determinada  en  la  que  se  está  interesado  en 
proyectar  un  parque  eólico.  Esta  campaña  debe  planificarse  teniendo  en  cuenta  las 
características del terreno y las variaciones temporales del viento. En cualquier caso, es 
recomendable  medir,  al  menos,  durante  un  año  para  considerar  estas  posibles 
variaciones.  
A  partir  de  la  información  del  software,  se  crea  una  tabla  que  muestra  las 
probabilidades de velocidad de viento que habrá en intervalos de 1m/s, y la cantidad de 
horas al año que habrá de ese intervalo. 
Tabla 2.3: Probabilid de velocidad de viento y horas anuales con estas probabilidades. 
Velocidad 











Porcentaje  6,45  6,45  8,54  10,34 10,81 11,14 10,33 9,17 7,33  5,89  4,35  3,17 6,03 100 
Horas  565  565  748  906  947  976  905  803 642  516  381  278 528 8760







de varias máquinas  formando un conjunto  (parques eólicos), e  incluso para conocer  la 




determinada  dirección  o  también  puede  representar  la  velocidad  media  en  cada 
dirección y la distribución direccional de la energía. Ésta última proporcionará una idea 
de que direcciones  son  las más energéticas en el emplazamiento  seleccionado, y, por 
tanto, las más atractivas desde el punto de vista de potencial eólico. 





Figura 2.5: Rosa de vientos medios anuales 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 






este caso  se puede comprobar que  las direcciones donde mayor  frecuencia de viento 
hay coincide con las direcciones donde mayor velocidad de viento hay. 
Figura 2.6: Rosa de direcciones medias anuales 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 
Al  combinar  la  rosa de vientos y  la  rosa de direcciones medias anuales del viento,  se 
obtiene  la  rosa  de  energía  y  representa  como  es  la  producción  energética  según  la 
dirección. Es muy  representativo e  indica que porcentaje de energía se produce en el 
parque  según  cada  una  de  las  direcciones  del  viento.  En  este  caso  no  se  hace  la 
combinación, ya que el resultado es obvio, quedando una dirección puramente norte.  
La  dirección  predominante  del  lugar,  es  debida  a  la  orografía  de  éste,  ya  que  se 
encuentra en una depresión entre dos vertientes, creando así un corredor de viento. La 
dirección del viento es un factor muy importante a la hora de diseñar un parque eólico, 






Introduciendo  los  datos  estadísticos  del  viento  a  diferentes  alturas  en  el  software 
Windographer,  se  puede  observar  la  curva  del  perfil  de  alturas  del  viento,  que  se 
muestra a continuación; 
Figura 2.7: Curva del perfil de alturas del viento 
 
Fuente: Windographer. Elaboración propia. 
 







               [5] 
donde  v  es  la  velocidad  a  la  altura H,  v0  la  velocidad  a  la  altura H0  (frecuentemente 
referida a una altura de 10 m) y α es el coeficiente de fricción o exponente de Hellman. 
Este coeficiente está en  función del  tipo de  terreno  sobre el cual  se está midiendo  la 
23 
 

















Fuente: Análisis y Validación de metodología usada para la obtención de perfiles de 
velocidad de viento. (12) 






                    [6] 
donde z0  es  llamado  coeficiente  de  longitud  de  rugosidad  y  se  da  en metros,  el  cual 
depende básicamente del tipo de terreno, espaciamiento y altura de rugosidades (agua, 





















Fuente: Análisis y Validación de metodología usada para la obtención de perfiles de 
velocidad de viento. (12) 





Estudiando  los  datos  de  velocidades  de  viento  de  la  parte  de  anexos  2,  se  llega  a  la 
conclusión,  que  independientemente  de  la  altura  a  la  que  se  encuentre  el  buje  del 
aerogenerador, la velocidad media anual en el emplazamiento estará aproximadamente 
entre  los  valores  de  7,64  m/s  y  8,07m/s.  Estas  velocidades  son  tomadas  del  año 
concreto en el que  se  tomaron  los datos, pero ese año es  considerado  como un año 


















Otro  dato  relevante  para  el  estudio  del  recurso  eólico  es  la  densidad  del  aire,  algo 





La  densidad  media  en  este  emplazamiento  es  de  0,883kg/m3,  considerando 
despreciable  la diferencia de densidad que puede haber entre el suelo y  la altura a  la 
que estará el buje.  
Estos datos son promedios anuales obtenidos de  la estación meteorológica, está claro 
irán variando a  lo  largo del año, pero han sido tenidos en cuenta en  la elaboración del 
modelo. 
Para tener en cuenta el efecto de  la densidad, se ha recurrido a  introducir  la curva de 
potencia en el programa Windographer, programa que es capaz de modelar la salida de 
una turbina teniendo en cuenta todos los factores. Dispone de un módulo de cálculo de 


















1- CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 



































2- JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE 
EMPLAZAMIENTO 
Después de la fase de medición de datos, se ha llegado a la conclusión de que la zona de 
Qollpana  posee  un  gran  potencial  eólico.  Esto  es,  la  velocidad media  de  la  zona  se 
encuentra entre 7,64 m/s y 8,07m/s, por  lo que se considera una zona de clase  IEC  II, 
zona  con  viento  medio.  Junto  al  gran  potencial  eólico,  los  datos  recogidos  por  la  




Las  condiciones del  terreno  son óptimas,  ya que  el  terreno  es  suave  y presenta baja 
rugosidad en la zona. Además es un terreno orográficamente óptimo para la circulación 










apartado  de  Anexos  1.  Estudiando  el  mapa  se  llega  a  la  conclusión  que 
independientemente del lugar del que accedan al país las piezas, se pueden transportar 
hasta el punto de acceso al parque de la antigua carretera Cochabamba‐ Santa Cruz.  
El problema  se encuentra en el  tramo que une el punto de acceso desde  la carretera 
antigua  a  la  zona  concreta  de  interés.  Como  en  todos  los  proyectos  eólicos,  las 




de 1.5 MW de potencia,  la  inyección del parque eólico a  la red, está proyectada a una 
red  eléctrica  que  une  Cochabamba  con  los  pueblos  de  los  alrededores  de  Epizana. 




3- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 













Figura 3.1: Ubicación del parque eólico 1 
 
Fuente: Google earth 
También se muestra en  la Figura 3.2,  la zona de Qollpana desde una perspectiva más 
cercana,  donde  se  aprecia  la  ubicación  del  parque  en  referencia  al  municipio  más 
cercano, Monte Puncu. 
Figura 3.2: Ubicación del parque eólico 2 
 




temperatura  media  anual  de  14,4ºC  y  una  presión  media  de  731,9hPa.  Con  estas 



























de diseño de  los aerogeneradores,  y  se  cita  los  componentes que  tienen  las  turbinas 
eólicas en general.  
El  segundo  apartado,  se  aclaran  los  criterios  que  se  seguirán  a  la  hora  de  hacer  la 
elección del  modelo de aerogenerador para el proyecto.  
En  el  siguiente  apartado  se  siguen  los  pasos mencionados  en  el  apartado  anterior, 
llegando a hacer  la selección de el modelo de turbina, y por tanto, del tipo de parque 
eólico y sus características. 









A  lo  largo de  la historia de  la energía eólica, han sido muchas  las  turbinas que se han 
diseñado  para  aprovechar  la  energía  del  viento,  sin  embargo,  la  tecnología  de 
aerogeneradores para producción de energía eléctrica ha evolucionado hacia máquinas 
de  tres  palas,  orientadas  a  barlovento,  con  torre  tubular  y  sistemas  de  orientación 





La  potencia  en  el  viento  soplando  con  una  velocidad  v  a  través  de  un  área  A 
perpendicular a v,  se describe en la fórmula [1]. 






frente  al  disco  experimenta  una  reducción  en  la  velocidad  debido  a  la  presencia  del 




Figura 4.1: Representación de tubo de corriente y disco actuador 
 
Fuente: Sección de imágenes de Google 







            [7] 
 La potencia extraída por el disco se puede expresar como:  
        [8] 
 La máxima potencia extraída ocurre cuando:	
																																 		 	 								[9] 
 




          [10] 





el disco actuador y  la potencia disponible en el viento en un  tubo de corriente con  la 
misma área (A) del disco.  
Entoces:  ܥ௣ ൌ ௉ଵ ଶൗ ఘ஺௩భయ  [11] 
y el límite de Betz es ܥ௣ ൌ ଵ଺ଶ଻ ൌ 59,3% 
Este límite se debe interpretar como que el disco actuador no puede extraer el total de 
la  energía  del  viento,  ya  que  debe  dejar  fluir  el  viento,  representada  en  una  cierta 
cantidad  de  energía  cinética  que  no  se  puede  aprovechar.  Igualmente  con  las 
simplificaciones realizadas en esta sencilla teoría es previsible que el límite de Betz, sea 









palas  y  el  eje  que  transmite  la  energía  mecánica  a  las  siguientes  fases  de  la 
transformación de energía. 
En  la  góndola  se  encuentra  el  tren  de  potencia,  encargado  de  la  transformación  de 









el  componente  que  permite  al  rotor  encontrar  la  altura  óptima  para  su  mejor 
funcionamiento. 
Figura 4.2: Componentes principales de un aerogenerador típico 
 
Fuente: Sección de imágenes de Google 
 
1  Pala del rotor  8  Sistema de refrigeración 
2  Buje  9  Sistema de medición eólica 
3  Eje principal  10  Generador 
4  Multiplicadora  11  Sistema de yaw (posicionamiento) 
5  Freno de disco  12  Sistema hidráulico 
6  Acoplamiento con el generador  13  Rodamiento del yaw 






El  tipo  de  rotor más  adecuado  en  turbinas  eólicas  diseñadas  para  producir  energía 














rotor  (proyección sobre un plano vertical de  la superficie generada por  las palas en su 
movimiento de giro. 
• Ángulo de batimiento. 
Figura 4.3: Configuración de las turbinas de eje horizontal 
 










el  plano  de  giro)  para  controlar  el  par  de  arranque  y  el  par  de  frenado,  y  limitar  la 











giro.  La  velocidad  en  punta  de  pala  no  debe  superar  los  80  m/s,  por  lo  que  en 
aerogeneradores de gran tamaño será necesario no tener velocidades de giro muy altas. 




La  opción monopala  representa  ventajas  económicas  frente  a  las  demás,  y  permite 












Figura 4.4: A la izquierda: Conjuto de aerogeneradores monopala. A la derecha: 
aerogenerador bipala 
 
Fuente: Sección de imágenes de Google 
La  solución  tripala  es  la más  desarrollada.  Presenta  considerables  ventajas  frente  al 
resto  de  opciones.  En  cuanto  a  la  producción  de  potencia,  ésta  presenta muy  pocas 
oscilaciones durante cada vuelta. En  lo  referente a  las cargas que aparecen, existe un 
mejor  equilibrio  de  fuerzas  giroscópicas  y  los  problemas  de  vibraciones  se  reducen, 
permitiendo el uso de bujes más simples y rígidos. A esto se une una mayor suavidad de 
funcionamiento  y  un  menor  impacto  visual.  Sin  embargo,  suelen  ser  más  pesados, 
complejos y difíciles de instalar. 






resina  de  poliéster.  Este  material  tiene  gran  versatilidad  de  fabricación  y  buenas 




materiales  sean  especialmente  interesantes  para  la  protección  del  sistema  frente  al 
rayo. 
Otro material más  reciente  es  la  fibra  de  carbono  con  propiedades  idóneas  para  las 
palas pero su precio es muy elevado para aplicaciones eólicas. 
Los parámetros que se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales de 




Figura 4.5: Geometría de un perfil aerodinámico 
 
Fuente: Sección de imágenes de Google 
 
El más  tradicional,  está  construido  por  un  larguero,  que  es  el  elemento  resistente, 
embebido dentro del perfil. La otra opción es construir un revestimiento resistente que 
soporte directamente las cargas. 
La  estructura  de  larguero  resistente  consiste  en  un  larguero  hueco,  normalmente  de 
sección rectangular construido con fibra de carbono y epoxi, rodeado por dos conchas 
que configuran el perfil, generalmente fabricadas con fibra de vidrio y epoxi. El larguero 
es  el que  soporta  la mayor parte de  las  cargas. Hacia  la punta de  la pala,  es normal 




material  ligero  y  de  bajas  características mecánicas)  para  aumentar  la  rigidez  de  la 
misma. 
En  el  otro  tipo  de  estructura  la  resistencia  necesaria  se  obtiene  construyendo  un 
revestimiento resistente intercalando láminas de madera y de carbono. Esta disposición 
es posible debido a que las deformaciones que sufren en el carbono y la madera cuando 
son sometidos a cargas son similares,  lo que no ocurre entre  la  fibra de vidrio y  la de 
carbono.  Se  fabrican  el  extradós  (superficie  exterior  curva  de  la  pala)  y  el  intradós 









las  palas,  si  éstas  disponen  de  mecanismo  de  variación  de  paso,  con  el  objeto  de 
orientar óptimamente las palas al viento. Otra posibilidad adicional o sustitutoria es que 
sea  posible  ir  aumentando  la  velocidad  de  giro  del  rotor  a medida  que  aumenta  la 
velocidad del  viento,  lo  cual permite  asimismo mejorar el  rendimiento de extracción, 
pero dificulta el uso de la maquinaria eléctrica. Es necesario evitar sobrecargar el tren de 
potencia  de  la  aeroturbina,  fundamentalmente  por  par motor.  Es  necesario  también 
evitar una velocidad de giro excesiva que ocasione sobreesfuerzos centrífugos. 
Finalmente  han  de  respetarse  los  límites  de  funcionamiento  del  generador, 
generalmente régimen de giro e  intensidad. En consecuencia, debido a  la  inconstancia 














objeto de reducir  los  inconvenientes del sistema de cambio de paso en toda  la pala se 
explora realizarlo solamente en punta de pala, incluso con mecanismos autónomos y se 
emplea  en  algunos  aerogeneradores.  Las menores  cargas  que  origina  el  control  de 
cambio de paso, permite reducir el peso de la caja de engranajes. 
Figura 4.6: Ejemplo del control por cambio de paso 
 
Fuente: Sección de imágenes de Google 
 
El control por pérdida aerodinámica pasiva (stall control) consiste en usar un fenómeno 
natural  de  los  perfiles  aerodinámicos,  que  consiste  en  una  brusca  disminución  de  la 






a  velocidad  constante,  lo  cual  es  muy  frecuente,  como  es  el  caso  de  disponer  de 
generador  de  inducción,  al  aumentar  la  velocidad  del  viento  aumenta  el  ángulo  de 













El  sistema  de  transmisión  o  tren  de  potencia  lo  constituyen  todos  los  elementos  y 
componentes de la turbina que transmiten par mecánico al eje de giro. 
Todavía,  en  la  mayoría  de  los  diseños,  la  velocidad  de  giro  de  la  turbina  no  se 





mayor  rendimiento  posible,  sino  que  sus  componentes  deben  estar  diseñados  para 
soportar  los esfuerzos de empuje  transmitidos por el  rotor eólico. Por otra parte, un 






potencia  al  multiplicador  de  velocidad  es  una  ventaja  ya  que  este  elemento  está 
sometido a esfuerzos cíclicos que provocan fatiga de sus componentes y reducen su vida 




Existen  dos  formas  de  conseguir  que  el  sistema  gire  a  velocidad  variable, mediante 






la góndola,  lo que hace que el peso del tren se centre en  la parte superior de  la torre, 
haciendo más complicado el mantenimiento de los componentes.  
Una forma de reducir el peso de la góndola es utilizar un generador eléctrico en la zona 
superior de  la  torre. Con ello  se evita el problema de  retorcimiento de  los  cables de 
potencia durante los procesos de orientación. Pero hay inconvenientes, se necesita una 
caja multiplicadora más compleja con engranajes cónicos. 
La  solución más  radical  para  reducir  el  problema  de  peso  excesivo  en  la  góndola  es 
ubicar los componentes del tren de potencia en la base de la torre. Esta opción implica 






El  diseño  de  los  apoyos  sobre  los  que  se  sustentará  el  eje  de  giro  del  rotor  y  su 








El  freno mecánico también se puede utilizar como  freno secundario de apoyo al  freno 
aerodinámico que incorporan las turbinas de cierta potencia. 
En turbinas de elevada potencia (cercanas al MW) el freno mecánico se utiliza sólo para 
funciones  de  bloqueo  ya  que  un  diseño  de  este  componente  durante  procesos  de 
parada supondría unas dimensiones del disco de frenado excesivamente grandes. 





el  eje  lento.  En  la mayoría  de  los  diseños  está  colocado  en  el  eje  que  acopla  la  caja 












Figura 4.7: Esquema de una caja multiplicadora 
 




un  número  muy  elevado  de  polos,  o  visto  de  otra  manera,  si  se  pretendiese  usar 
generadores  convencionales  de  4  o  6  polos  sería  necesario  que  el  rotor  del 
aerogenerador girase a velocidades muy altas. 
El parámetro de diseño más importante es la relación de transformación (cociente entre 









Para  dimensionarlas  se  debe  conocer:  velocidades  y  pares  que  se  transmitirán  y  las 





producen  son  debidas  a  la  fricción  entre  dientes  del  engranaje  y  a  la  fricción  de 
rodamientos  y  cojinetes.  El  rendimiento  depende  del  número  y  tipo  de  etapas,  la 




El parámetro de diseño más  importante de una  torre es  la altura. Cuanto mayor es  la 
altura, la producción de energía de la turbina aumenta, pero a su vez aumenta el coste 
del componente y la dificultad de instalación. 
La  torre  debe  presentar  la  rigidez  suficiente  para  soportar  las  cargas  de  empuje 
transmitidas por el rotor eólico. 
Los primeros aerogeneradores solían tener torres de celosía (estructura metálica), que 
son  fáciles  de montar  y  de  bajo  coste.  La  figura  4.8 muestra  uno  de  estos  tipos  de 
aerogeneradores. 
Figura 4.8: Aerogenerador con estructura de celosía 
 







equipos.  Por  otro  lado,  las  torres  de  celosía  son  poco  estéticas,  causando  un  gran 
impacto visual. 
 Actualmente,  la mayoría de  los  grandes  aerogeneradores destinados  a  la producción 
eléctrica tiene torres tubulares de acero (gran rigidez, unión de varios tramos cilíndricos 
(2 ó 3), en  las de elevada altura diseño  tronco‐cónico). Este  tipo de  torres son mucho 
más estéticas que las anteriores y permiten el acceso a la góndola a través de la propia 
torre. En algunos casos, cuando  las cargas son muy elevadas en  la base de  la torre y  la 
solución tubular de acero se hace  inviable por  la dificultad de fabricación, es necesario 
un primer  tramo de  torre de hormigón. Por otro  lado, este  tipo de  torres  son mucho 
más  caras y más difíciles de montar,  siendo necesario en muchos  casos utilizar grúas 
especiales para su izamiento, lo que supone un incremento del presupuesto de montaje. 
En la figura 4.9 se apreciar un aerogenerador con la estructura tubular. 
Figura 4.9: Aerogenerador con estructura tubular 
 










rotor eólico y  la góndola de tal  forma que  la dirección del viento  incidente sea  lo más 
perpendicular posible al plano de giro de las palas. 
Este  sistema  de  orientación  es  activo  ya  que  utiliza  motores  eléctricos  o  sistemas 
hidráulicos  para  efectuar  el  movimiento  del  rotor,  a  diferencia  de  otros  sistemas 
denominados  pasivos,  donde  las  fuerzas  aerodinámicas  realizan  las  funciones  de 
orientación. 








El  sistema  de  orientación  funciona  de  la  siguiente manera:  con  la  veleta  se mide  la 
dirección del viento y se comprara con el ángulo de giro de  la góndola. Las acciones se 


















En  los  aerogeneradores  de  gran  potencia  se  usan  indistintamente  generadores 
asíncronos (de velocidad constante) o generadores síncronos (de velocidad variable). 
Los  generadores  asíncronos  sólo  tienen  una  velocidad  de  giro  a  la  que  trabajan  en 
condiciones óptimas. Esta velocidad difiere aproximadamente en un 1 % de la velocidad 
de  sincronismo  (deslizamiento  del  orden  del  1  %).  Para  velocidades  diferentes  el 
rendimiento  baja  notablemente  por  no  poder  acoplar  la  velocidad  de  rotación  a  las 
variaciones de  velocidad de  viento. No obstante,  variando  la  resistencia del  rotor del 
generador,  se puede conseguir mayores deslizamientos  (hasta del 10 %), y por  tanto, 
optimizar el  funcionamiento del rotor a velocidades de giro superiores o  inferiores del 
orden de un 10 % de la nominal (velocidad a la que se obtiene la máxima potencia de la 
máquina).  Son  sencillos  y  baratos  y  pueden  conectarse  directamente  a  la  red, 
presentando  además  cierta  capacidad  de  sobrecarga.  Sin  embargo,  no  son 
autoexcitables y necesitan condensadores para corregir el factor de potencia en retraso. 
Los  generadores  síncronos  son  de  velocidad  variable,  lo  que  permite  optimizar  la 
captación  de  energía  para  velocidades  de  rotación  inferiores  a  la  velocidad  nominal. 
Debido a que al variar la velocidad de giro del generador varía también la frecuencia de 
la energía eléctrica obtenida,  se hace necesario un  sistema de  acoplamiento entre el 
generador y  la red eléctrica, que es de frecuencia fija. Éste se establece a través de un 
convertidor de frecuencia, situado directamente entre el estator de la máquina y la red. 









producirá  un  aerogenerador  a  una  determinada  velocidad  de  viento.  La  curva  de 
potencia es el resultado de mediciones en sitio para un determinado aerogenerador. Los 
registros  de  pares  de  datos  de  velocidad  de  viento  y  potencia  producida  son  los 
promedios de  lecturas realizadas en un rango de tiempo, comúnmente de 10 minutos. 
La  curva  de  potencia  que  presentan  los  fabricantes  no  es  la  respuesta  real  del 
aerogenerador al que corresponde, si no  la  regresión estadística de una dispersión de 
datos  en  un  plano  con  ejes  correspondientes  a  la  velocidad  de  viento  y  la  potencia 
generada (6). 
Todos  los  componentes del  aerogenerador que participan  en  la  transformación de  la 
energía  eólica  en  energía  eléctrica  afectan  la  forma  de  la  curva  de  potencia.  Los 
componentes  cuyas eficiencias  son  relevantes al momento de determinar  la  curva de 
potencia son: el rotor,  la caja de cambios (multiplicador de revoluciones), el generador 
eléctrico, el sistema de control, el inversor y convertidor eléctrico (4). 
Las  curvas  de  potencia  deben  ser  normalizadas  para  su  presentación,  esto  significa 









adecuada  del  modelo  del  aerogenerador  es  considerada  una  de  las  partes  más 
importantes de este proyecto.  
Los criterios principales en  los que se  justifica  la elección de un aerogenerador son  los 
criterios técnicos y económicos.  
Los  criterios  técnicos  se  consideran  los  conocimientos  y  medios  para  la  correcta 
construcción del parque eólico. Estos recursos agrupan desde  la construcción física del 
parque  eólico,  la  potencia  instalada,  la  clase  IEC  de  aerogenerador  hasta  el 
mantenimiento posterior que necesitaran los aerogeneradores.  
Uno de  los criterios  técnicos más  importantes al que hay que atenerse, es  la clase de 
viento  que  hay  en  el  emplazamiento  seleccionado.  Según  la  normativa  IEC  61400,  el 
emplazamiento de Qollpana está clasificado como zona de clase  IIb,  lo que supone un 
sitio con velocidad de viento media y con bajas turbulencias. El que el emplazamiento 
sea de clase  IEC  II supone que se puede escoger entre aerogeneradores de tipo  II,  III y 
IV. El estudio de turbulencias se hace para conocer la fatiga a la que estará sometido el 
aerogenerador.  Como  el  emplazamiento  está  caracterizado  con  turbulencias  bajas, 






carreteras  que  dan    acceso  a  la  zona  exacta,  las  cuales  tendrán  que  ser mayores  o 




que  el  aerogenerador  sea  del menor  tamaño  posible,  se  impone  el  criterio  de  que 
aerogenerador sea de clase IEC II. 
Por motivo de las modificaciones del terreno que habrá que hacer según el tamaño del 
aerogenerador, se  limitará  la  longitud de  las palas, elemento de mayor  longitud de  los 
aerogeneradores.  Por  lo  tanto,  debido  a  la mala  accesibilidad  del  emplazamiento,  se 
limitará el diámetro del rotor a 90 metros.  
Al  ser el primer proyecto eólico que  se  va  a  construir en Bolivia, no  interesa que  las 
aeroturbinas  sean excesivamente nuevas y que  funcionen como experimento para  los 
fabricantes,  sino  que  interesa  que  los  aerogeneradores  tengan  ya  una  experiencia 
probada y por tanto, un funcionamiento correcto garantizado.   
Si se fija en la curva de alturas de la zona de Qollpana que se muestra en el apartado 4.4 
del capítulo 2,  se puede  llegar a  la conclusión que a partir de 65 metros de altura de 
buje, aumentar la altura de buje no hace que la velocidad media aumente lo suficiente 
(y por tanto  la potencia generada) como para  justificar  la mayor  inversión que supone 
este aumento. Por otra parte, por los problemas logísticos que puede haber en Bolivia, 

















Otro  criterio  técnico que  se  tendrá en  cuenta a  la hora de  la elección del modelo de 
aerogenerador,  será  el mantenimiento  que  requerirá  el  conjunto  de  la máquina  a  lo 
largo de su vida útil una vez instalada. El análisis de este criterio se manejará dentro del 
análisis económico del proyecto.  


















por  los  fabricantes,  debido  a  su  negativa  a  brindar  más  información  de  la  que  ya 
presentan en sus sitios web y en sus catálogos. Por  tanto, este proyecto se basará en 
experiencias de proyectos anteriores para limitar el presupuesto por aerogenerador.  
En  conclusión,  los  criterios  técnicos  lograrán  limitar  la  lista  de  modelos  de 
aerogenerador  que  cumplan  las  especificaciones  impuestas,  y  mostrarán  el 
aerogenerador  que  mejor  se  adapte  al  emplazamiento  de  Qollpana.  También  se 
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propondrán  los  precios  de  los  modelos  de  aerogenerador  que  mejor  se  ajustan 









En  el  apartado  de  Anexos  4,  se  muestran  la  lista  de  los  diferentes  modelos  de 
aerogenerador  con  los  que  puede  trabajar  Windographer.  Además,  se  dan  los 
parámetros de  la potencia nominal, clase de viento  según  la norma  IEC, diámetro del 
rotor, y tipo de control de los distintos modelos de aerogeneradores.  
La página web de energías  renovables  ( www.energias‐renovables.com  ), muestra  los 
datos del top 10 de los fabricantes de aerogeneradores en el año 2012. A continuación, 
la  figura  4.10,    muestra  los  fabricantes  de  turbinas  eólicas  más  importantes  en  la 
actualidad. 
 





























considera  el  catálogo  de modelos  de  aerogenerador  del  programa  adecuado  para  la 
tarea de elegir el modelo de aerogenerador para el proyecto.   
4.1. Criterios técnicos 






Tabla 4.2: Modelos de aerogenerador que cumplen las condiciones técnicas 1
 
Fuente: Elaboración propia 





Acciona AW77/1500 class II 1500 II 77 Pitch 
Alstom Power ECO 74/1670 class II 1670 II 74 Pitch 
Alstom Power ECO 80/1670 class II 1670 II 80 Pitch 
Alstom Power ECO 80/2000 class II 2000 II 80 Pitch 
DeWind D8. 1 2000 IIa 80 Pitch 
Dongfang DF77‐1500 1500 II 77 Pitch 
Enrcon E82/2000KW 2000 IIa 82 Pitch 
Fuhrländer FL 1500 70m 1500 Iia ó II ó IIIa 70 Pitch 
Fuhrländer FL 1500 77m 1500 Iia ó II ó IIIa 77 Pitch 
Fuhrländer FL MD 70 1500 70 Pitch 
Fuhrländer FL MD 77 1500 77 Pitch 
Gamesa G 90‐2MW 2000 IIIa 90 Pitch 
GE Energy 1,6‐82,5 1600 Iib 82.5 Pitch 
GoldWind GW 77/1500 1500 IIa 77 Pitch 
Hanjin HJWT 1500‐77 1500 77 Pitch 
Hanjin HJWT 2000‐87 2000 87 Pitch 
Hyundai HQ1650TCII 1650 II 77 Pitch 
Lagerwey L82‐2000 2000 82.5 Pitch 
Leitwind LTW70‐1700 1700 70.1 Pitch 
Leitwind LTW77‐1500 1500 IIa 76.7 Pitch 
Leitwind LTW80‐1500 1500 IIa 80.3 Pitch 
Leitwind LTW80‐1800 1800 IIa 80.3 Pitch 
Mtorres TWT 1.65/77 1650 IIa 77 Pitch 
Nordex S 70/1500KW 1500 70 Pitch 
Nordex S77/1500KW 1500 77 Pitch 
Sinovel SL 1500/70 1500 70 Pitch 
Sinovel SL 1500/77 1500 77 Pitch 
Sinovel SL 1500/82 1500 II ó III 82 Pitch 
STX 72‐2.0MW 2000 IIb 70.7 Pitch 
STX 82‐2.0MW 2000 IIb 82.7 Pitch 
Unison U88 2000 Iia 88 Pitch 
Vensys 70‐1500KW 1500 Iia 70 Pitch 
Vestas V 80‐1,8MW 1800 IIa 80 Pitch 
Vestas V 82‐1,65MW 1650 82 Pitch 
Vestas V 90‐1,8MW 50Hz 1800 IIa 90 Pitch 
Wintec wt 1650df‐wt82 1650 82 Pitch 






los modelos  de  aerogenerador  de  los  que  no  se  ha  encontrado  información  sobre  la 
clase  de  viento,  quedarán  18 modelos  de  aerogeneradores  que  cumplan  los  criterios 
técnicos establecidos. Éstos se muestran en la  tabla 4.3 que se muestra a continuación.  
Tabla 4.3: Modelos de aerogenerador que cumplen las condiciones técnicas 2 
 





objetivo que  los aerogeneradores pertenezcan a  los diez  fabricantes más  importantes 
del mercado, que se pueden observar en la figura 4.10. 
Se toma como buena esta consideración, debido a que el creciente mercado eólico tiene 





Acciona AW77/1500 class II 1500 II 77 Pitch  En venta
Alstom Power ECO 80/1670 class II 1670 II 80 Pitch  En venta
DeWind D8. 2 2000 IIa 80 Pitch  En venta
Enrcon E82/2000KW 2000 IIa 82 Pitch  En venta
Fuhrländer FL 1500 70m 1500 Iia ó II ó IIIa 70 Pitch  En venta
Fuhrländer FL 1500 77m 1500 Iia ó II ó IIIa 77 Pitch  En venta
Gamesa G 90‐2MW 2000 IIa 80 Pitch  En venta
GE Energy 1,6‐82,5 1600 Iib 82.5 Pitch  En venta
GoldWind GW 77/1500 1500 IIa 77 Pitch  En venta
Hyundai HQ1650TCII 1650 II 77 Pitch  En venta
Leitwind LTW77‐1500 1500 IIa 76.7 Pitch  En venta
Leitwind LTW80‐1500 1500 IIa 80.3 Pitch  En venta
Mtorres TWT 1.65/77 1650 IIa 77 Pitch  En venta
Sinovel SL 1500/82 1500 II ó III 82 Pitch  En venta
STX 72‐2.0MW 2000 IIb 70.7 Pitch  En venta
Vensys 70‐1500KW 1500 IIa 70 Pitch  En venta
Vestas V 90‐1,8MW 50Hz 1800 IIa 90 Pitch  En venta
Wintec wt 2000df‐wt86 TC II 2000 II 86 Pitch  En venta




muestran  en  la  tabla  4.4.  Se  introduce  también  el  criterio  de  que  el  aerogenerador 
seleccionado, tendrá que tener la mínima altura de buje que ofrece el fabricante. 
Tabla 4.4: Modelos de aerogenerador que cumplen las condiciones técnicas 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
En  el  apartado  de  Anexos  7,  se  presentan  los  catálogos  de  los  modelos  de 
aerogenerador  que  hay  en  la  lista  de  la  tabla  anterior.  Estos  catálogos  han  sido 
obtenidos de las páginas oficiales de los fabricantes, que aportan los datos técnicos más 
importantes  sobre  las  máquinas.  En  el  caso  de  la  empresa  china  Sinovel,  ha  sido 
imposible encontrar tanto en su página web como en  la red, un catálogo que muestre 
información más  específica  que  la  que  tiene  el  software,  por  tanto,  la  turbina  eólica 
queda descartada de la selección.  
A  continuación  se  citan  los  datos  más  importantes  de  los  modelos  de  turbina 
selecciondados. 
 
 Enercon E 82/2000KW 
Enercon,  actualmente  es  la  cuarta  empresa  fabricante  de  aerogeneradores  más 
importante del mundo, en cuanto a ventas se refiere. Se trata de una empresa alemana 
que  en  1991  fue  capaz  de  construir  el  primer  aerogenerador  sin  multiplicadora, 
convirtiéndose esta tecnología, en el punto fuerte de la empresa.  
Por  lo  tanto,  el  aerogeneradore  E  82/2000KW  se  trata  de  un  aerogenerador  de 
velocidad de giro variable sin multiplicadora. Tiene un diámetro de rotor de 82 metros, 
componiendo  un  área  de  barrido  de  5281m2.  Este  modelo  de  aerogenerador  está 
disponible para alturas de buje de 78m, 85m, 98m , 108m y 138 m.  
Pnominal Diámetro  Tipo de  Altura de
 (kW) del rotor(m) control buje (m)
Enercon E82/2000KW 2000 IIa 82 Pitch  78
Gamesa G 90‐2MW 2000 Iia/IIIa 90 Pitch  67
GE Energy 1,6‐82,5 1600 Iib 82.5 Pitch  65
GoldWind GW 77/1500 1500 IIa 77 Pitch  65









 Gamesa G 90-2MW 
Se  trata  de  uno  de  los  principales  fabricantes  mundiales  de  aerogeneradores.  La 
compañía,  con más  de  10.000 MW  instalados  en  todo  el mundo,  realiza  el  diseño, 
fabricación, venta, instalación, operación y mantenimiento de sus turbinas eólicas. Está 
compañía  es  Española,  y  se  caracteriza  por  una  óptima  adaptación  a  todos  los 




aerogeneradores  para  completar  el  parque  eólico.  Obtiene  un  área  de  barrido  de 
6363m2. Es un aerogenerador con multiplicadora, con el buje a cuatro posibles alturas, 
67m, 78m, 90m y 100 m. La multiplicadora tiene un índice de multiplicación de 1:100,5.  
El modelo  contiene  un  generador  asíncrono  doblemente  alimentado  y  a  la  salida  se 
obtiene 690V AC a una frecuencia de red de 50Hz.  
 GE Energy 1,6- 82,5 
GE es uno de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo. Cuenta ya con 
más  de  16.500  turbinas  eólicas  instaladas  (más  de  9.967  MW)  y  una  experiencia 
acumulada de más de  25  años.  La  firma  estadounidense dispone de  instalaciones de 
fabricación  y  montaje  de  aerogeneradores  en  Alemania,  España,  China,  Canadá  y 
Estados Unidos,  con  una  gama  de  productos  cuyas  potencias  van  desde  los  1,5 MW 
hasta los 4,1 MW, contando con sus servicios añadidos de operación y mantenimiento. 
El modelo 1,6‐ 82,5 es capaz de producir 1,6MW gracias a su área de barrido de 5345.6 
m².    El  buje  puede  estar  a  una  altura  de  65m,  80m  o  100m.  La  turbina  eólica  está 
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diseñada  para  trabajar  a  velocidades  variables  y  utiliza  un  generador  asíncrono 
doblemente alimentado con un sistema de convertidor de potencia parcial.  
Con esta potencia nominal,  serian necesarios 25  aerogeneradores para  completar  los 
40MW que se busca que tenga el parque. 





Qollpana.  Por  ello,  este  proyecto  tratará  de  concluir  cuál  de  los  modelos  de 
aerogenerador  es  el  óptimo  (técnicamente  hablando)  para  el  emplazamiento  de 
Qollpana. 
El modelo GW  77/1500  destaca  por  ser  un  aerogenerador  sin multiplicadora  con  un 




A  la  salida  del  aerogenerador  habrá  una  etapa  en  la  que  se  condicione  la  energía 










El modelo  V  90‐1.8MW  50Hz,  es  capaz  de  generar  una  potencia  de  1800KW  a  una 
frecuencia de 50Hz. Para ello  se ayuda de  su  rotor de 90 metros de diámetro,  lo que 
supone  un  área  de  barrido  de  6,362  m².  El  modelo  está  disponible  a  tres  alturas 







Conocidas  las  características  principales  de  los modelos  de  los  aerogeneradores  que 
quedan como candidatos, se procede a simular mediante el software Windographer el 
comportamiento  de  cada  aeroturbina  bajo  las  condiciones  eólicas  calculadas  en  el 
capítulo 2.  
El software es capaz de comparar las salidas de diferentes modelos de aerogeneradores 
bajo  las  mismas  condiciones  eólicas,  pudiendo  determinar  qué  modelo  de 
aerogenerador es más apropiado en las citadas condiciones de viento.  
Para ello, el programa  se apoya en  las curvas de potencia que  tiene en  su  librería de 
modelos de aerogenerador. Las curvas de potencia que presentan los fabricantes sobre 
sus diferentes modelos de aerogenerador, están en condiciones atmosféricas estándar 











A  la hora de hacer  la simulación de  los diferentes aerogeneradores en  las condiciones 
eólicas  del  emplazamiento,  el  software  Windographer  tiene  en  consideración  la 
densidad de  la  zona, modificando  internamente  la  curva de potencia de  los distintos 
modelos  de  aerogenerador,  adecuándola  a  las  condiciones  a  las  que  trabajará  la 
máquina.  
En  la  figura 4.11 que  continua,  se muestra  los datos de  las  curvas de potencia de  los 
diferentes modelos de aerogeneradores en condiciones estándar.  





aerogenerador no  serán  las pérdidas  reales que  tenga ese  tipo de  aerogenerador,  ya 
que  estos  datos  solo  los  tienen  los  fabricantes  de  las  turbinas,  y  no  son  de  dominio 
público.  Por  tanto,  para  habrá  que  hacer  la  suposición  de  las  pérdidas  de  cada 
aerogenerador, basándose en la experiencia. El tener o no tener una serie de elementos 











































Tabla 4.5: Sistema de pérdidas de los diferentes modelos de aerogenerador 
 
Fuente: Elaboración propia 
Una  vez  introducidas  las  pérdidas,  se  modela  el  comportamiento  de  los  diferentes 





de  hacer  una  comparación  técnica  de  los  modelos  de  aerogenerador.  Esta  tabla 
representa los datos de un aerogenerador de cada modelo. 
Enercon E‐82 E2 / 2MW (78m) 5 0 4 1 0
Gamesa G90‐2.0 MW (67m) 5 0 2 1 3
GE 1.6‐82.5 (65m) 5 0 2 1 3
Goldwind GW77/1500 (65m) 5 0 4 1 0











Tabla 4.6: Parámetros más importantes estimados de los diferentes aerogeneradores 
 





























a la altura (m/s) 8,1 8,01 8 8 8,12
Diámetro de barrido 
(m)
82 90 82,5 77 90
Área de barrido (m2) 5281,017 6361,725 5345,616 4656,626 6361,725
Potencia disponible 
del viento (kW) 1244,930 1450,257 1214,060 1057,581 1510,829
Potencia neta (kW) 636,6 638,2 561,6 489,6 591,3
AEP aerogenerador 
(kWh/año) 5576331 5590771 4919926 4289111 5179388
Factor de potencia 
(%)
31,83 31,91 35,10 32,64 32,85
Horas equivalentes 
(h/año)
2788,166 2795,386 3074,954 2859,407 2877,438
Coeficiente de 




















Tabla 4.7: Producción de energía estimada por cada parque eólico 
 



















20 20 25 27 22
Potencia neta 
parque (kW) 12732 12764 14040 13219,2 13008,6
AEP parque 







Figura 4.12: Presentación gráfica de los parámetros más importantes de cada parque 
 


































































a  la hora de seleccionar el modelo de aerogenerador   que se  implantará en el parque 
eólico.  
La  estructura  típica  de  costos  de  la  construcción  de  un  parque  de  aerogeneradores 
generalmente  sigue  un  patrón.  Se  asumirá  como  cierta  la  estructura  de  costos  de 
aproximadamente 2MW de potencia en Europa que se puede apreciar en  la tabla 4.9. 
Esta  información  está  sacada  de  la  página  web  de  “the  European  Wind  Energy 
Association”.  












Fuente: The European Wind Energy Associatión (7) 
Para adaptar la tabla a las condiciones del Estado Plurinacional de Bolivia, se modificará 




Tabla 4.10: Estructura estimada típica de costos de un parque eólica en el Estado 














Fuente: Elaboración propia 
Se puede apreciar que casi el 80%   de  la  inversión total, estará dedicada a  la compra y 




de este  tipo de  tecnología  se niegan a  suministrar  información  sobre  cualquier  costo, 
incluyendo el costo total de la unidad de aerogenerador.  Sin embargo, basándose en la 
experiencia,  se  asumirá  que  el  rango  entre  los  que  se  mueve  los  precios  de  los 
aerogeneradores  con  potencias  nominales  entre  1,5‐2MW  es  de  cómo  mínimo 
1.367.000 $/MW, y como máximo 1.845.450 $/MW. Por lo tanto, la tabla 4.11 muestra 
el precio entre el que tendrá que estar cada modelo de aerogenerador.  








Enercon E‐82 E2 / 2MW (78m) 2,0 2734000,0 3690900,0 
Gamesa G90‐2.0 MW (67m) 2,0 2734000,0 3690900,0 
GE 1.6‐82.5 (65m)  1,6 2187200,0 2952720,0 
Goldwind GW77/1500 (65m) 1,5 2050500,0 2768175,0 
Vestas V90 ‐ 1.8 MW  (80m) 1,8 2460600,0 3321810,0 











de  flujos  de  caja  futuros,  originados  por  una  inversión.  La metodología  consiste  en 














Por  lo  tanto,  se estudiará  los parques eólicos, buscando el precio máximo que pueda 
tener  el modelo  de  aerogenerador  para  que  el  valor  actual  neto  de  la  inversión  sea 
positivo. Con ello, también limitaremos la inversión inicial que se haga para el proyecto.  
Para ello, se busca conocer la inversión a realizar para que el valor actual neto sea nulo. 




Antes  de  empezar  con  los  cálculos  para  cada modelo  de  aerogenerador,  habrá  que 
hacer una serie de estimaciones. 
 Se determina  la vida útil de un aerogenerador en 25 años, al  final de  los cuales se 
considera que  la depreciación de  la  instalación es total y no queda ningún valor de 
rescate. Por lo tanto, n=25. 
 Basándose en experiencias de otros parques eólicos, se supondrá un tipo de interés 
del 5%. Contra menor  sea el  tipo de  interés, mayor  rentabilidad  tendrá el parque 
75 
 
eólico, por  lo que  será una cifra que el  inversor  tendrá que negociar, buscando el 
menor interés posible. 
 Para calcular el  flujo de caja  (Qn) de cada año, habrá que determinar  los  flujos de 
caja  futuros.  Para  ello,  en  el  apartado  1  del  tercer  anexo  se  puede  observar  la 





 Para  el  cálculo  de  las  ganancias,  este  proyecto  se  basará  únicamente  en  las 
ganancias por la venta de energía. No se tendrán en cuenta los ingresos por emisión 







lo proporciona el  comité nacional de despacho de  carga de Bolivia  (11). Se  recurre al 
precio monómico del mes de diciembre de 2013, como referencia del precio actual. Los 
componentes del precio monómico  son el  costo por energía, el  costo por potencia  y 
costo  por  peaje.  El  precio  que  se  paga  al  generador  viene  a  ser  el  precio monómico 
menos el  costo por peaje. El  valor promedio para el mes de diciembre del precio de 
energía de los agentes generadores es de USD 33.34 por MWh de energía (40,05$/MWh 
‐    6,71$/MWh).  El  precio  de  los  años  siguientes  se  calcula  aplicando  la  inflación 
estimada.  
Basándose  en  experiencias  anteriores,  se  estimarán  los  gastos  anuales  por 
mantenimiento  de  600.000  $  a  los  parques  con  aerogeneradores  que  trabajen  con  
multiplicadora, y 400.000$ a aerogeneradores que no trabajen sin ella. Esto se debe al 






3,  se  observan  los  cálculos  realizados  para  los  parques  eólicos  compuestos  con  los 
diferentes modelos  de  aerogenerador.  El  dato  hallado  es  la  suma  de  las  ganancias 
previstas en los 25 años, por lo que determina la inversión máxima que se puede hacer 
para que el parque eólico sea rentable económicamente. 
























Enercon E‐82 E2 / 2MW (78m)  78.736.794,59 20 61.335.962,98  3.066.798,15
Gamesa G90‐2.0 MW (67m)  74.219.648,55 20 57.817.106,22  2.890.855,31
GE 1.6‐82.5 (65m)  83.066.237,41 25 64.708.598,94  2.588.343,96
Goldwind GW77/1500 (65m)  82.122.183,39 27 63.973.180,86  2.369.377,07
Vestas V90 ‐ 1.8 MW  (80m)  75.905.561,30 22 59.130.432,25  2.687.746,92
Fuente: Elaboración propia 
 Se modifica  la  tabla 4.12 donde  se puede apreciar  la  inversión máxima que  se podrá 
hacer  en  las  unidades  de  aerogenerador  para  que  el  proyecto  sea  viable 
económicamente. 
Tabla 4.13: Margen de maniobra en cada modelo de aerogenerador y su clasificación según 


















Enercon E‐82 E2 / 2MW (78m)  2.734.000,00 3.066.798,15 332.798,15  3 
Gamesa G90‐2.0 MW (67m)  2.734.000,00 2.890.855,31 156.855,31  5 
GE 1.6‐82.5 (65m)  2.187.200,00 2.588.343,96 401.143,96  1 
Goldwind GW77/1500 (65m)  2.050.500,00 2.369.377,07 318.877,07  2 
77 
 
Vestas V90 ‐ 1.8 MW  (80m)  2.460.600,00 2.687.746,92 227.146,92  4 
Fuente: Elaboración propia 





















5- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL AEROGENERADOR 
 
El aerogenerador Wind Energy GE 1.6‐82.5 es un aerogenerador de velocidad variable, 





horizontal.  El  rotor  y  la  nacelle  están  montados  en  lo  alto  de  una  torre  tubular 
compuesta por tres tramos. 









la  red  tenga  las  características de  tensión  y  frecuencia  requeridas en  cada momento. 
Con  vientos  altos,  la  regulación  de  potencia  al  valor  nominal  se  lleva  a  cabo  con  el 
sistema pitch. 








El  diseño  del  aerogenerador  GE  1.6‐82.5  consta  de  un  tren  de  potencia  distribuido, 





bastidor  delantero,  situado  ya  dentro  de  la  nacelle.  El  generador  descansa  sobre  el 
bastidor trasero, también dentro de la nacelle. 
Sobre el bastidor delantero se asienta también el grupo hidráulico. 
Todos  los componentes alojados en  la nacelle están protegidos por  la carcasa exterior 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
La  nacelle  descansa  sobre  el  rodamiento  dentado  de  yaw,  que  tiene una  pista móvil 




Figura 4.13: Sección de la Nacelle y el buje de un aerogenerador GE 1.5xle 
 
































Las diferencias entre  las mencionadas  torres consisten en  la diferente  longitud de sus 
tramos  y  en  los  diferentes  espesores  de  chapa,  que  son más  gruesos  para  las  CI/CII 











El diseño de  la torre permite  la  instalación  (de manera opcional) de un elevador en el 
interior de la torre, para facilitar el acceso a la nacelle y las labores de mantenimiento. 
No  obstante,  en  todos  los  casos  existe  la  posibilidad  de  acceso  por  escalera manual 




La góndola o nacelle se sitúa en  lo alto de  la  torre y se orienta según  la dirección del 
viento gracias al sistema de posicionamiento (sistema de yaw). Todos los elementos que 
se  describen  a  continuación  se  encuentran  en  su  interior,  albergados  dentro  de  la 
carcasa de protección. 
A  la  nacelle  se  accede  desde  el  interior  de  la  torre  a  través  de  una  trampilla  y  una 










puede desmontar de  la pieza  inferior permitiendo el  acceso en  campo por medio de 
grúa a  los componentes  internos grandes  (generador, multiplicadora, etc.) en caso de 










la  parte  exterior  superior  de  la  nacelle  y  para  iluminación  natural.  Para  acceder  al 
interior  del  buje  hay  otra  trampilla‐claraboya  en  la  parte  delantera,  que  permite  el 
acceso al mismo sin salir al exterior de la máquina. 
La carcasa de la nacelle dispone también de dos aberturas para refrigeración, una en la 






La  semicarcasa  inferior  tiene  forma  de  bañera,  de  manera  que  cualquier  sustancia 
líquida  que  se  derrame  en  el  interior  de  la  nacelle  se  drene  por  el  centro.  Justo  por 
debajo  del  rodamiento  de  yaw  existe  una  canaleta  que  recoge  dichas  sustancias 
líquidas, conduciendo estas por una manguera a  lo  largo de  la torre hasta un bidón de 
50 l situado en la base de la torre. 
Figura 4.14: Vista exterior de la carcasa 
 










un  plato  que  le  confiere  el  aspecto  visual  de  una  de  trompeta,  que  se  une  al  buje 
mediante  pernos,  y  disminuye  de  diámetro  longitudinalmente  hasta  alcanzar  su 
diámetro menor en la unión con la multiplicadora. 















del aerogenerador aumentando  la  velocidad angular. El  sistema de  transmisión es de 
una etapa planetaria y tren helicoidal. El factor de multiplicación depende de la clase del 
aerogenerador,  dado  que  el  rango  de  velocidades  angulares  de  operación  del  rotor 
depende de la clase de la turbina. 
El  eje  rápido  es  fundamentalmente  un  acoplamiento  elástico  que  conecta  el  eje  de 
salida  de  la multiplicadora  con  el  eje  del  generador.  Este  acoplamiento  es  capaz  de 
transmitir la potencia en forma de par torsor y a la vez absorber desalineaciones de los 
ejes  de  la multiplicadora  y  del  generador  sin  introducir  grandes  esfuerzos  en  dichos 
componentes. 
Figura 4.15: Conjunto multiplicadora, eje lento, bastidor delantero y bastidor trasero 
 
Fuente: Sección Imágenes de Google 
La multiplicadora  se  apoya  sobre  el  bastidor  delantero  en  dos  puntos.  Esta  unión  se 





este  sistema  se  lubrican  y  refrigeran  engranajes  y  rodamientos mediante  un  circuito 














doblemente  alimentados  de  rotor  devanado  y  excitación  por  anillos  rozantes.  Los 
devanados  del  estator  de  un  generador  de  estas  características  están  directamente 
conectados  a  la  red  mientras  que  los  del  rotor  se  conectan  a  esta  mediante  un 
convertidor  de  frecuencia  bidireccional  (formado  por  dos  convertidores  electrónicos 




Figura 4.16: Esquema del control doblemente alimentado 
 
Fuente: Sección de Imágenes de Google 
El convertidor electrónico del lado de la red trabaja siempre a la frecuencia de la red, y 
su control vectorial permite, de manera independiente, tanto extraer o inyectar activa a 







±10  a  ±  25 %  de  la  velocidad  de  sincronismo,  dependiendo  de  las  dimensiones  del 
convertidor.  Con  la  finalidad  de  cubrir  un  amplio  rango  de  operación  y  controlar  la 



















La orientación de  la nacelle  con  la dirección del  viento predominante  se  lleva a  cabo 
mediante el sistema de yaw. Este consiste en una corona dentada solidaria a  la torre y 
en cuatro motorreductoras solidarias a la nacelle con sus respectivos cuatro engranajes 
engranados en  la corona de  la torre, que hacen que  la nacelle gire en ambos sentidos 
con respecto a la torre, sobre el rodamiento de yaw. Ver figura 4.17. 
Figura 4.17: Conjunto sistema de yaw 
 









pinzas  de  freno  hidráulicas,  que  fijan  mecánicamente  la  nacelle  en  la  orientación 
correcta. Están en servicio cuando  la máquina tiene tensión, es decir, cuando el grupo 






El  rotor del aerogenerador GE 1.6‐82.5  se  compone de  tres palas montadas  sobre un 
buje de fundición de hierro nodular, el cual está cubierto por el cono‐nariz, de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. Está diseñado para funcionamiento a barlovento. 













un  rango de 2º  (producción con  la mayor superficie de pala expuesta al viento) a 90º 






tres palas  al eje  lento.  La unión del buje  al eje  lento es  atornillada,  con  tres bulones 
adicionales de cortadura. Ver figura 4.18. 
Figura 4.18: Vista lateral-frontal tridimensional de un buje 
 
Fuente: Sección Imágenes de Google 











rodamientos  de  pala.  Las  palas  están  fabricadas  en  fibra  de  vidrio  reforzada  con 
poliéster, con un recubrimiento superficial suave destinado a proteger los materiales de 
la  radiación UV  y  a  proporcionar  el  color  a  la  pala.  Cada  pala  está  formada  por  dos 
cortezas unidas y soportadas por vigas y costillas internas. 




El  perfil  aerodinámico  de  las  palas  varía  a  lo  largo  de  su  eje  longitudinal,  tanto  en 
sección y forma como en ángulo de incidencia del borde de ataque. 












por  un  cilindro  hidráulico  específico  para  cada  pala.  Estos  cilindros  están  físicamente 
ensamblados a  las placas pitch, solidarias a  la pista móvil de  los  rodamientos de pala, 
provocando con su actuación el giro de la misma. 
Con  el  accionamiento  independiente  de  cada  pala  se  consigue  un  dispositivo  de 
seguridad  doblemente  redundante,  ya  que  con  sólo  una  pala  en  bandera,  se  podría 
conseguir la detención el rotor. 
Cada  pala  tiene  un  acumulador  de  nitrógeno  alojado  en  el  buje,  en  el  que  hay  una 
reserva permanente de aceite a presión suficiente para garantizar poder llevar la pala a 

















Con  vientos  bajos,  la  velocidad  de  giro  del  rotor  es  proporcional  a  la  velocidad  del 
viento. Cuanto mayor es la velocidad del viento, mayor es la velocidad de giro del rotor, 
controlando  ésta  mediante  el  denominado  control  de  par.  El  par  resistente  del 
generador es el que evita que el rotor se sobreacelere. Este control se utiliza desde el 
momento en que el aerogenerador entra en producción hasta que la potencia producida 
por  el  generador  alcanza  su  valor  nominal  (1600  KW).  En  esta  fase,  la  potencia 
producida es directamente proporcional a la velocidad del viento. 
Con  vientos  altos,  la  velocidad  del  rotor  se mantiene  constante  en  su  valor  nominal 
(máximo).  Dado  que  en  estas  condiciones  el  generador  se  encuentra  saturado 
entregando la potencia nominal y no puede ofrecer un par resistente mayor, el control 
de  la máquina  se  realiza  regulando  el  ángulo  de  paso  de  las  tres  palas.  Este  es  el 
denominado control de pitch que, mediante control aerodinámico, mantiene la potencia 
volcada  a  la  red  constante  e  igual  a  la  potencia  nominal  (1600  KW)  hasta  llegar  a  la 
velocidad de corte. 







La  red  eléctrica  debe  ser  suficientemente  estable  (dentro  de  los  márgenes 
mencionados) puesto que variaciones frecuentes de tensión o frecuencia más allá de los 

















señal  controlada  en  amplitud  y  frecuencia,  producida  por  el  equipo  de  potencia.  Las 
corrientes rotóricas se introducen en el rotor mediante anillos rozantes. 
La  velocidad del  giro del  rotor  se optimiza  con  relación  a  la del  viento.  El  equipo de 
potencia  a  su  vez  adecua  la  magnetización  del  rotor  a  la  velocidad  del  mismo, 
generando en el estator la potencia a la tensión y frecuencia deseadas. 
Dado que la excitación del rotor está controlada por el equipo de potencia, el generador 
puede  funcionar por encima y por debajo de  la velocidad de sincronismo. En  régimen 
subsíncrono, el  rotor  consume energía de  la  red y en  régimen hipersíncrono produce 
energía que entrega a la red, debido a la autoinducción. 
En todo caso, el generador es visto como síncrono desde la red. El control de corrientes 






rutina  de  sincronización  a  la  red,  en  la  que  se  genera  una  tensión  en  el  estator  del 
generador  igual  a  la  de  red  en magnitud  y  fase,  con  lo  que  se  conecta  a  red  con 
corriente  de  conexión  cero,  y  con  simples  contactores,  sin  ser  necesario  equipo 
adicional como tiristores en el caso de grupos asíncronos convencionales. 
Como resultado del control de par mecánico se pueden reducir las cargas en el tren de 
potencia,  permitiendo  absorber  el  exceso  de  energía  de  las  ráfagas  de  viento 
























El  PLC  junto  con  sus  tarjetas  de  entrada/salida  capta  las  señales  de  las  diversas 
funciones del aerogenerador, calcula las acciones de control óptimas y da las órdenes a 
los  actuadores  correspondientes  (motores,  electroválvulas,  relés...)  para  conseguir  el 


































El  equipo  de  potencia  consta  fundamentalmente  de  un  convertidor  rectificador  de 
entrada desde  la red, una batería de condensadores para el almacenamiento de carga 
en  forma  de  tensión  continua  y  un  convertidor  inversor  de  salida  hacia  el  rotor.  En 























medición  de  Qollpana  del  año  2010‐2011,  son  los  datos  eólicos  típicos  en  el 
emplazamiento.  
Por  tanto,  la  velocidad media  a  65 metros  de  altura  de  buje  en  un  año  típico  en  el 
emplazamiento  es  de  8m/s.  Del  software  Windographer,  se  obtiene  que  para  las 
condiciones eólicas consideradas típicas en el emplazamiento, un aerogenerador GE 1.6‐
82.5 producirá anualmente una energía anual de 4,919926 GWh. 











CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN TÉCNICA 




La  ejecución  técnica  es  la  construcción  del  parque  eólico  con  todas  las  obras  de 
infraestructura  que  se  precisen,  y  que  básicamente  son:  caminos  de  acceso  y  viales 
interiores,  cimentaciones  y  plataformas  para  los  aerogeneradores,  centros  de 







Igualmente  es  preciso  construir  una  red  de  distribución  de  20  KV  que  servirá  para 
conectar  los  centros  de  transformación  de  los  aerogeneradores  con  la  subestación 
transformadora. 
 
1. OBRA CIVIL 
Además  de  la  obra  civil  que  se  describe  para  el  parque  eólico  se  deben  valorar  los 
condicionantes medioambientales  que  sean  de  aplicación  y  el  impacto  ambiental  del 














































Los  trabajos  a  realizar,  tanto  en  los  viales  de  nueva  ejecución  como  en  el 












Por otra parte  se dispondrán  las obras de drenaje  transversal necesarias, compuestas 
por tubos de hormigón. 
La  tierra  vegetal  procedente  de  la  ejecución  del  vial  se  almacena  para  su  posterior 
utilización en la regeneración de la cubierta vegetal del emplazamiento, y en el caso de 
que  existan  sobrantes  de  excavación  se  utilizan,  en  la medida  de  lo  posible,  para  la 

















profundidad  donde  el  terreno  presente  la  consistencia  adecuada  para  soportar  el 
esfuerzo transmitido por los aerogeneradores. 
La cimentación consiste en una zapata de hormigón armado de planta cuadrada. Antes 




El  espacio  necesario  para  la  construcción  y  el montaje  de  los  aerogeneradores  viene 





















La  sala de control,  seccionamiento y medida correspondiente al  sistema de 20 KV del 




Las  canalizaciones  se  trazan  entre  los  aerogeneradores  de  manera  que  estén 
eléctricamente interconectados entre sí y el centro de control del parque, integrado en 
la subestación transformadora 20/115 KV. 






















En  los  casos  en  que  las  zanjas  crucen  el  vial  interior  del  parque,  es  necesaria  la 





2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
 
El sistema eléctrico de un parque eólico tiene por objeto  la transferencia de  la energía 
eléctrica  producida  por  cada  aerogenerador  hacia  la  red  de  la  compañía  eléctrica  en 




de  salida  de  los  aerogeneradores  (baja  tensión  ‐BT‐,  habitualmente  690  V)  hasta  la 
tensión de distribución  interna del parque (media tensión  ‐MT‐, valores que dependen 
del país). El segundo, la subestación transformadora, eleva la tensión de la red de media 
tensión  interior del parque al nivel de alta  tensión  ‐ AT‐ para  su posterior  transporte 
hasta el punto de inyección.  
Las características de  la  infraestructura eléctrica del parque eólico deben de seguir  las 
normas sobre electricidad vigentes en el estado plurinacional de Bolivia. 





V. Cada uno de  los aerogeneradores  lleva asociado un centro de  transformación en  la 






La  sala  de  control,  medida  y  seccionamiento  está  integrada  en  la  subestación 
transformadora que se  instalará en el parque, que recoge  la energía procedente de los 
25 aerogeneradores. 




La  infraestructura  eléctrica  del  parque  eólico  está  constituida  por  un  conjunto  de 
instalaciones que tienen asignadas las funciones que se describen a continuación: 
 Aerogeneradores. Elementos principales en la producción de la energía. 
 Centros  de  transformación.  Cada  aerogenerador  lleva  asociado  un  centro  de 
transformación,  situado  en  casetas  prefabricadas  de  hormigón  situadas  a  pie  de 
aerogenerador, para su conexión a la correspondiente línea de Media Tensión. 
 Línea de aerogeneradores de MT. Una línea de 20 KV subterránea que interconecta 
los  centros  de  transformación  de  los  aerogeneradores  y  transporta  la  energía 
generada hasta la subestación transformadora. 
 Líneas de comunicación. Conjunto de líneas de fibra óptica para comunicaciones de 




Los  equipos  eléctricos  de  interconexión  del  parque  eólico  se  albergan  en  un  edificio 
prefabricado  de  hormigón,  centro  de  transformación,  que  cuenta  con  el  espacio 
suficiente  para:  un  transformador  elevador  (con  entrada  independiente),  cabinas  de 
interconexión  de  circuitos  y  cabina  de  salida  del  transformador,  caja  de  fusibles  de 




El edificio debe estar perfectamente preparado para  la  instalación en su  interior de  los 
equipos eléctricos en las condiciones adecuadas. 
El  centro  de  transformación  se  ubica  a  la menor  distancia  posible  de  la  zapata  del 
aerogenerador.  Se  instala  desde  el  eje  de  la  zapata  hacia  el  lado  contrario  de  la 
plataforma. 
El edificio debe contar con un falso suelo de unos 50 cm que permita la entrada de los 
cables,  tanto  los que proceden de  los diferentes circuitos del parque eólico, como  los 
procedentes del aerogenerador. 
Una  vez  completada  la  instalación  de  los  mismos  deben  quedar  selladas  todas  las 
entradas procedentes del exterior. 
El  edificio  cuenta  con  la  ventilación  adecuada  para  los  equipos  que  aloja,  y  con  dos 
puertas  independientes,  una  peatonal  y  la  otra  para  la  entrada  del  transformador 
elevador, cuyo cubículo es independiente de las cabinas y el resto de los armarios. 
En  la  figura    5.1  se  muestra  una  propuesta  correspondiente  a  un  centro  de 
transformación. Las dimensiones de la excavación que conlleva este centro son: 
4.08 m de ancho x 3.18 m de fondo x 0.56 m de profundidad 










montado  sobre  piezas  atornilladas  a  la  pared,  uniéndose  en  un  punto  a  la malla  de 
puesta  a  tierra  del  aerogenerador  más  próximo,  así  como  a  las  tierras  de 









Las  características  de  los  transformadores  elevadores  son  las  que  indican  a 
continuación: 













Cada  uno  de  los  centros  de  transformación  dispone  de  un  cuadro  de  baja  tensión 
instalado antes del transformador. Estos cuadros cuentan con un embarrado de 1600 A 
y  doce  fusibles  de  355  A  con  seccionamiento,  al  que  se  conectan  los  conductores 
procedentes del aerogenerador. 
Las  celdas  de  protección  y maniobra  de  los  circuitos  de MT  son  compactas  y  están 
situadas  en  el  interior  del  centro  de  transformación,  y  permiten  la 
conexión/desconexión  individual  de  cada  turbina  con  respecto  a  la  red  eléctrica. 
Además,  las  celdas  de  MT  incluyen  una  protección  del  aerogenerador  ante 
cortocircuitos, disparo externo y protección térmica del transformador. 
Dependiendo  de  la  posición  del  aerogenerador  en  el  parque  y  su  funcionalidad, 

























Para  la  interconexión de  los aerogeneradores, estas  líneas se conectan a  las posiciones 






de  zanjas,  pasando  los  cables  de  MT  de  nueva  instalación  por  debajo  de  la  zanja 
existente. En ningún caso se comparte zanja con las canalizaciones ya existentes. 



































3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 20/115 KV 
A fin de evacuar  la energía producida por el parque eólico, se proyecta  la ejecución de 
una subestación transformadora de tensión 20/115 KV, que efectuará su  interconexión 
con  la  red  de  distribución  mediante  una  línea  aérea  de  115  KV,  que  enlazará  la 
subestación eléctrica, con el transformador que aumenta  la tensión hasta 230 kV para 
poder  inyectarla  en  el  sistema  interconectado  nacional  del  estado  plurinacional  de 
Bolivia. 
La ubicación de está subestación será en función de dos requisitos. El primero de ellos, y 
el  más  importante,  será  un  sitio  adecuado  para  recoger  todas  las  líneas  de  MT 
procedentes  de  los  aerogeneradores.  Por  otra  parte,  conviene  que  la  subestación 








4. LINEA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KV DE 










transportaran mediante  una  línea  aérea  de  115  KV,  de  un  circuito  con  un  cable  de 
seguridad. La línea partirá en aéreo de la subestación eléctrica del parque de Qollpana y 
llegará a unirse con la línea de alta tensión que une Cochabamba con Sucre, a la altura 
del municipio  de Mizque.  La  conexión  de  la  línea  proveniente  del  parque  eólico  de 
Qollpana con  la  línea del SIN será mediante un transformador que aumente  la tensión 
de 115KV a 230KV.  
La  línea  de  evacuación  del  parque  eólico,  empieza  en  el  pórtico  de  amarre  de  la 
subestación  transformadora  y  se  desplaza  en  línea  recta  en  dirección  suroeste  hasta 
Mizque.  En  el  camino  no  hay  ningún  obstáculo  que  haga  que  la  línea  tenga  que 
desplazarse.  






























Fuente: Catálogo Latincasa 
Se trata de un conductor de alambres de aluminio cableados alrededor de un núcleo de 










Para  obtener  una mejor  protección  contra  sobretensiones  de  origen  atmosférico,  se 





























Los postes a  instalar  son de  tipo metálico,  compuestos por armaduras de  celosía  con 
perfiles de alas  iguales  y  los materiales  constituyentes,  son piezas  férreas, protegidas 
contra la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión. 























5,3 ൅ ܷ150 ൌ 6,07݉																																																							ሾ17ሿ 
 Distancia	a	masa	
En todos los casos se ha mantenido a masa una distancia mínima de: 




6,3 ൅ ܷ100 ൌ 7,45݉																																																						ሾ19ሿ 
 Distancia	a	líneas	eléctricas	o	de	comunicación	
Se situará a mayor altura la de tensión más elevada. En el caso de cruce con otras Líneas 
de  igual  tensión,  éste  se  realizará  por  la  parte  superior.  La  distancia  entre  los 
conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la superior, 
no será menor de: 


























El apoyo con aparellaje de conversión aéreo  subterráneo deberá  tener  igualmente un 

















CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE VIABILIDAD 














El mundo  de  la  energía  eólica  está  en  plena  expansión,  por  lo  que  los  fabricantes 
dedicados  a  esta  tecnología  son muy  reservados  a  revelar  ningún  dato.  La  empresa 









que  la unidad del  aerogenerador GE 1.6‐82.5 de 65 metros de  altura de buje  sea de 
2.180.000  $,  y  el  caso más  desfavorable,  en  el  que  la  unidad  del mismo modelo  de 
aeroturbina sea de 2.600.000 $. En el precio de de  la unidad de aerogenerador estará 










Figura 6.1: Participación de cada elemento en el costo total de cada aerogenerador 
 
Fuente: Economics of Wind Energy (7) 
Este no será el caso específico del modelo del aerogenerador del proyecto, pero serán 
unos  costos  referenciales.  Considerando  como  buenos  los  porcentajes  en  la 
participación  del  costo  total,  en  la  tabla  6.1  se  tienen  los  costos  asociados  al 
aerogenerador  GE  1.6‐82.5  tanto  en  el  caso  más  favorable,  como  en  el  más 
desfavorable; 























Fuente: Elaboración propia 
 
 

























El  alquiler  de  terrenos  representa  una  parte  importante  del  costo  en  el  mercado 
europeo, pero en la realidad boliviana este costo se podría considerar mucho menor. Es 
común  que  los  aerogeneradores  en  Europa  se  instalen  en  tierras  agrícolas,  lo  cual 














diseño  e  instalación  del  parque  eólico.  Esto  abarca    gastos  para  la  propuesta  del 
proyecto, diferentes contratos, seguros… 
Los costos derivados de la consultoría, son los gastos por la contratación de consultoras 
especializadas en  temas necesarios.   Dentro de  los  temas necesarios están el  informe 














En  este  apartado  se  consideran  los  costos  asociados  a  la  evacuación  de  la  energía 
producida  en  el  parque  eólico  de Qollpana  al  sistema  interconectado  nacional.  Estos 
costos abarcan los gastos de la construcción de la subestación eléctrica y la construcción 





El  presupuesto  de  la  subestación  eléctrica  se  basará  en  la  experiencia  recogida  de 
distintos  proyectos  encontrados  en  la  red.  Tras  la  revisión  de  distintos  proyectos  de 
similares características,  se ha  llegado a  la conclusión que el costo aproximado de un 
centro de transformación de 20/115kV es de aproximadamente 2.500.000   dólares. En 
este  precio  se  incluye  la  construcción  de  la  obra  civil,  la  estructura  metálica,  el 





Para  la  realización  del  presupuesto  de  la  línea  que  une  la  subestación  eléctrica  de 
Qollpana con el sistema interconectado nacional  a la altura de Mizque, este proyecto se 












estas  dimensiones.  Así  pues,  se  tendrá  que  recurrir  al  alquiler  de  este  tipo  de 
maquinaria a países vecinos. Este es el caso de  la grúa que será necesaria para  instalar 
los aerogeneradores en el emplazamiento de interés.  
El  costo  de  alquiler  de  este  tipo  de maquinas  funciona  por  días,  y  resulta muy  caro, 
costando  aproximadamente  1.000.000  $  al mes.  Por  ello,  para  reducir  al máximo  el 
costo de la maquinaría, se buscará tener las máquinas trabajando las 24 horas del día.  









la  unidad  de  aerogenerador.  Se  muestra  el  caso  más  favorable  y  en  el  caso  más 
desfavorable. 
 
Tabla 6.3: Presupuesto general en el caso más favorable 
Descripción  $/unidad Cantidad Costo total ($) 
Aerogenerador GE 1.6‐ 85.5 
y sus obras civiles  $2.180.000,00  25  54.500.000,00 







Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6.4: Presupuesto general en el caso más desfavorable 
Descripción  $/unidad Cantidad Costo total ($) 
Aerogenerador GE 1.6‐ 85.5 
y sus obras civiles  $2.600.000,00  25  65.000.000,00 
















2. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PARQUE 
2.1. Valor actual neto (VAN) 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 
de  flujos  de  caja  futuros,  originados  por  una  inversión.  La metodología  consiste  en 





















Tabla 6.5: Significado del VAN en función de su signo 
Valor Significado Decisión a tomar 
VAN La inversión produciría El proyecto puede aceptarse 
132 
 
> 0 ganancias por encima de 




La inversión produciría 
pérdidas por debajo de 
la rentabilidad exigida 
(r) 
El proyecto debería rechazarse 
VAN 
= 0 
La inversión no 
produciría ni ganancias 
ni pérdidas 
Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería 
basarse en otros criterios, como la obtención de un 








 Se determina  la vida útil de un aerogenerador al menos en 25 años, al  final de  los 
cuales  se  considerará  que  la  depreciación  de  la  instalación  es  total  y  no  queda 




 Para calcular el  flujo de caja  (Qn) de cada año, habrá que determinar  los  flujos de 
caja  futuros.  Para  ello,  en  el  apartado  1  del  tercer  anexo  se  puede  observar  la 













 Caso más favorable 
 
ܸܣܰ ൌ െܫ ൅෍ ܳ௡ሺ1 ൅ ݎሻ௧
௡
௧ୀଵ
ൌ െ65.500.000 ൅ 83.066.237 ൌ 17.566.237 ൐ 0 
 
 Caso más desfavorable 
 
ܸܣܰ ൌ െܫ ൅෍ ܳ௡ሺ1 ൅ ݎሻ௧
௡
௧ୀଵ














݈ܲܽݖ݋	݀݁	ܽ݉݋ݎݐ݅ݖܽܿ݅݋݊ ൌ ܥ݋ݏݐ݁ݏ	݀݁	݅݊ݒ݁ݎݏ݅ó݊ܫ݊݃ݎ݁ݏ݋ݏ	ܽ݊ݑ݈ܽ݁ݏ െ ܥ݋ݏݐ݁ݏ	݀݁	݁ݔ݌݈݋ݐܽܿ݅ó݊						ሾ22ሿ 
 Caso más favorable 
 
݈ܲܽݖ݋	݀݁	ܽ݉݋ݎݐ݅ݖܽܿ݅݋݊ ൌ 65.500.0003.500.758 ൌ 18,7	ܽñ݋ݏ 
 
 Caso más desfavorable 
 



































los  pronósticos  actuales  se  agotarán  en  el  siglo  XXI,  unido  a  los  problemas  de 
contaminación que acarrean el empleo de las fuentes de energía actuales tales como el 






sus  plantas  termoeléctricas  en  el  occidente  del  país.  En  las  regiones  andinas  la 
generación  de  energía  eléctrica  se  apoya  principalmente  en  el  recurso  hídrico.  La 
necesidad de diversificar la matriz energética de Bolivia y de la región andina del país en 
especial,  son  un  motivo  para  impulsar  la  investigación  del  aprovechamiento  de  la 
energía eólica en el país. 
Con  el  objetivo  de  diversificar  la  matriz  energética  de  la  región  andina  del  Estado 






en  123  GWh.  En  el  año  2006  el  consumo  de  energía  per  cápita  en  el  Estado 












 En el aspecto  financiero,  la energía eólica no es una  fuente de energía que pueda 
entrar  de  manera  competitiva  en  el  mercado  energético  nacional.  Para  que  la 
energía eólica sea competitiva va a ser necesaria la intervención del gobierno, ya sea 
por medio de subvenciones a la producción de energía en base a fuentes energéticas 
renovables o a  través de  la suspensión de  las subvenciones a  los hidrocarburos. Si 
no, la energía eólica en la zona andina no es suficientemente rentable para competir 
con  las  fuentes  energéticas  actuales.  Por  lo  que,  el  ingreso  de  aerogeneradores 
como  fuente  de  energía  en  la  región  andina  deberá  esperar  a  que  avances  en  la 







1. The European Wind Energy Association. Asociación Europea de energía 
eólica. Fundada en 1982, tiene como misión facilitar las políticas e iniciativas 
Nacionales e Internacionales que fortalezcan el desarrollo de los mercados 
eólicos Europeos.  http://www.ewea.org/index.php?id=233 
 
2. AEE Asociación empresarial eólica. Gráfico del crecimiento de la producción  
eólica anual. http://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/la-eolica-en-el-mundo/ 
 
3. Jain, Pramod. Wind Energy Engineering. New York : The McGraw-Hill 
Companies Inc., 2011. ISBN 978-0-07-171478-5. 
 
4. Wind Energy Explained Theory, Desing and Application. J.F. Manwell, 
J.G. McGowan, A.L. Rogers. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2002. ISBN 
0-470-84612-7 
 
5. Sistemas eólicos de producción de energía eólica. J.L Rodriguez, J.C 
Burgos, S Arnalte.. Ed. Rueda, 2003. 
 
6. Danish Wind Industry Association. [Citado el: 3 de Abril de 2013.] 
http://wiki.windpower.org/index.php/Power_curves. 
 
7. The economics of Wind Energy. Reportaje de “The European wind Energy 
Association”.  Soren Krohn (editor),  Poul-Erik Morthorst y Shimon Awerbuch. 
2009. 
 







9. Wind Power in Power Systems. Ackermann, T. (Ed.) (2005).  Chichester 
(England, United Kingdom): John Wiley & Sons, Ltd. 
 
10. Wind Energy Handbook. Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D. & Bossanyi, E. 
(2011, 2nd ed.).. Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd. 
 
11. Wind Energy Engineering. Jain, P. (2011). McGraw-Hill. 
 
12. Análisis y validación de metodología usada para la obtención de 
perfiles de velocidad del viento. Bañuelos Ruedas, F, Angeles Camacho, C, 
Serrano García , J.A, Muciño Morales, D.E. 
http://www.scribd.com/doc/11545563/Analisis-de-perfiles-verticales-de-viento- 
 
13. Proyecto de diseño, construcción y explotación de un parque eólico. 
Proyecto final de carrera realizado por Nieves Álvarez Marivela en la universidad 




















































































































2.1- DATOS REALES DEL RECURSO EÓLICO 
En este apartado se muestran los datos estadísticos reales que hay sobre el viento de la 
zona  dónde  está  proyectado  el  diseño  del  parque  eólico  de Qollpana.  Estos    son  los 














































40m  7,64  0,889  341 
50m  7,81  0,887  372 
60m  7,94  0,882  403 
65m  7,99  0,883  377 
80m  8,11  0,882  408 















   J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  media
40m  6,704  6,545  6,557 6,659  7,361 8,267 8,844 9,648  9,240 7,746  7,293  6,817 7,64 
50m  6,823  6,621  6,677 6,823  7,585 8,537 9,109 9,871  9,456 7,854  7,439  6,924 7,81 
60m  6,885  6,763  6,818 6,929  7,707 8,695 9,284 10,017 9,584 7,984  7,574  7,041 7,94 
65m  6,915  6,804  6,860 6,981  7,810 8,771 9,345 10,074 9,643 7,975  7,622  7,081 7,99 
80m  6,966  6,890  6,955 7,130  7,918 8,957 9,569 10,214 9,788 8,082  7,732  7,119 8,11 































2.2- DATOS SINTÉTICOS DEL RECURSO EÓLICO 
Para poder simular el comportamiento de las turbinas proyectadas, serán necesarios los 
datos  anuales  del  recurso  eólico.  Para  ello,  con  una  herramienta  del  software 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXOS 3: DATOS ECONÓMICOS 





1. Valores de la inflación 
Para  determinar  la  inflación  del  estado  plurinacional  de  Bolivia,  este  proyecto  se 







31 de Diciembre 2013  148,14 0,08%  6,48% 
30 de Noviembre 2013  148,02 ‐0,03%  6,39% 
31 de Octubre 2013  148,07 0,73%  7,50% 
30 de Septiembre 2013  146,99 1,36%  7,13% 
31 de Agosto 2013  145,02 1,34%  6,08% 
31 de Julio 2013  143,1  0,61%  5,05% 
30 de Junio 2013  142,23 0,31%  4,81% 
31 de Mayo 2013  141,8  0,27%  4,72% 
30 de Abril 2013  141,41 0,07%  4,95% 
31 de Marzo 2013  141  0,25%  5,04% 
28 de Febrero 2013  140,96 0,65%  5,08% 
31 de Enero 2013  140,05 0,66%  4,92% 
31 de Diciembre 2012  139,13 0,53%  4,54% 
30 de Noviembre 2012  138,39 0,47%  4,49% 
31 de Octubre 2012  137,73 0,38%  4,34% 
30 de Septiembre 2012  137,21 0,37%  4,43% 
31 de Agosto 2012  136,7  0,35%  4,36% 
31 de Julio 2012  136,22 0,38%  4,39% 
30 de Junio 2012  135,7  0,21%  4,54% 
31 de Mayo 2012  135,41 0,49%  4,47% 
30 de Abril 2012  134,75 0,16%  4,17% 
31 de Marzo 2012  134,54 0,29%  4,03% 
29 de Febrero 2012  134,15 0,49%  4,64% 
31 de Enero 2012  133,49 0,30%  5,86% 
31 de Diciembre 2011  133,08 0,49%  6,90% 
30 de Noviembre 2011  132,44 0,32%  8,26% 
31 de Octubre 2011  132,01 0,47%  9,11% 
30 de Septiembre 2011  131,39 0,30%  9,93% 
31 de Agosto 2011  130,99 0,38%  10,43% 
31 de Julio 2011  130,49 0,53%  11,18% 
30 de Junio 2011  129,8  0,14%  11,28% 
31 de Mayo 2011  129,62 0,20%  11,27% 
30 de Abril 2011  129,36 0,02%  11,03% 
31 de Marzo 2011  129,33 0,89%  11,11% 












31 de Enero 2011  126,1  1,29%  8,38% 
31 de Diciembre 2010  124,49 1,76%  7,18% 
30 de Noviembre 2010  122,33 1,11%  5,57% 
31 de Octubre 2010  120,98 1,22%  4,20% 
30 de Septiembre 2010  119,52 0,77%  3,27% 
31 de Agosto 2010  118,61 1,06%  2,60% 
31 de Julio 2010  117,37 0,62%  2,16% 
30 de Junio 2010  116,65 0,14%  1,33% 
1 de Mayo 2010  116,49 ‐0,02%  1,38% 
30 de Abril 2010  116,51 0,09%  1,22% 
31 de Marzo 2010  116,4  ‐0,12%  0,69% 
28 de Febrero 2010  116,54 0,17%  0,31% 
31 de Enero 2010  116,35 0,17%  0,07% 
31 de Diciembre 2009  116,15 0,23%  0,26% 
30 de Noviembre 2009  115,88 ‐0,19%  0,46% 
31 de Octubre 2009  116,1  0,32%  0,78% 
30 de Septiembre 2009  115,73 0,11%  0,64% 
31 de Agosto 2009  115,61 0,62%  1,42% 
31 de Julio 2009  114,89 ‐0,20%  1,45% 
30 de Junio 2009  115,12 0,20%  2,12% 
31 de Mayo 2009  114,89 ‐0,18%  3,20% 
30 de Abril 2009  115,11 ‐0,43%  5,32% 
31 de Marzo 2009  115,61 ‐0,49%  6,56% 
28 de Febrero 2009  116,18 ‐0,07%  8,13% 
30 de Enero 2009  116,26 0,36%  11,04% 
31 de Diciembre 2008  115,84 0,43%  11,85% 
30 de Noviembre 2008  115,35 0,13%  12,08% 
30 de Octubre 2008  115,2  0,18%  13,31% 
30 de Septiembre 2008  114,99 0,88%  14,51% 
28 de Septiembre 2008  114,99 0,88%  14,51% 
31 de Agosto 2008  113,99 0,65%  13,73% 
31 de Julio 2008  113,25 0,46%  14,79% 
30 de Junio 2008  112,73 1,26%  17,32% 
30 de Mayo 2008  111,33 1,87%  16,84% 
12 de Mayo 2008  109,29 0,74%  15,22% 
30 de Abril 2008  109,29 0,74%  15,22% 
30 de Marzo 2008  288,49 0,97%  14,08% 
29 de Febrero 2008  285,71 2,62%  13,32% 
31 de Enero 2008  278,42 1,09%  11,35% 
31 de Diciembre 2007  275,41 0,63%  11,73% 
30 de Noviembre 2007  273,68 1,23%  11,86% 







30 de Septiembre 2007  267,04 0,19%  10,48% 
30 de Agosto 2007  266,53 1,59%  10,36% 
31 de Julio 2007  262,36 2,68%  8,84% 
30 de Junio 2007  255,52 0,85%  6,60% 
31 de Mayo 2007  253,38 0,45%  6,36% 
30 de Abril 2007  252,23 ‐0,26%  6,76% 
30 de Marzo 2007  252,88 0,30%  7,19% 
28 de Febrero 2007  252,13 0,84%  6,57% 
30 de Enero 2007  250,04 1,43%  6,02% 
30 de Diciembre 2006  246,51 0,76%  4,95% 
30 de Diciembre 2006  246,51 0,75%  4,95% 
30 de Noviembre 2006  244,66 0,75%  4,74% 
30 de Octubre 2006  242,84 0,47%  4,41% 
30 de Septiembre 2006  241,71 0,08%  4,31% 
30 de Agosto 2006  241,51 0,19%  4,39% 
2 de Julio 2006  241,06 0,56%  4,55% 
30 de Junio 2006  239,71 0,62%  3,49% 
30 de Mayo 2006  238,23 0,84%  4,43% 
30 de Abril 2006  236,25 0,14%  4,26% 
30 de Marzo 2006  235,92 ‐0,28%  3,72% 
28 de Febrero 2006  236,58 0,31%  4,18% 
31 de Enero 2006  235,84 0,40%  3,91% 
31 de Diciembre 2005  234,89 0,56%  4,91% 
11 de Noviembre 2005  233,59 0,44%  4,96% 
3 de Octubre 2005  232,58 0,37%  5,07% 
10 de Septiembre 2005  231,71 0,15%  5,53% 
5 de Agosto 2005  231,37 0,35%  5,35% 
1 de Julio 2005  230,56 ‐0,46%  5,35% 
1 de Junio 2005  231,63 1,54%  6,40% 
31 de Mayo 2005  228,12 0,67%  5,57% 
29 de Abril 2005  226,59 ‐0,38%  5,29% 
30 de Marzo 2005  227,45 0,16%  5,71% 
28 de Febrero 2005  227,09 0,05%  5,26% 
31 de Enero 2005  226,97 1,37%  5,41% 
31 de Diciembre 2004  223,9  0,60%  4,62% 
31 de Diciembre 2004  223,9  0,60%  4,62% 
9 de Noviembre 2004  222,56 0,55%  4,93% 
11 de Octubre 2004  221,35 0,82%  3,82% 
30 de Septiembre 2004  219,56 ‐0,03%  4,27% 
30 de Agosto 2004  219,62 0,35%  4,54% 
22 de Julio 2004  218,85 0,53%  4,84% 
1 de Junio 2004  217,7  0,75%  4,92% 







1 de Abril 2004  215,21 0,02%  3,94% 
1 de Marzo 2004  215,16 ‐0,27%  4,24% 
1 de Febrero 2004  215,74 0,19%  4,59% 
1 de Enero 2004  215,33 0,62%  4,17% 
1 de Diciembre 2003  214,01 0,90%  3,94% 
1 de Noviembre 2003  212,11 ‐0,51%  3,26% 
1 de Octubre 2003  213,2  1,25%  4,35% 
1 de Septiembre 2003  210,57 0,23%  3,62% 
1 de Agosto 2003  210,08 0,64%  3,85% 
1 de Julio 2003  208,74 0,60%  3,42% 
1 de Junio 2003  207,5  0,20%  3,22% 
1 de Mayo 2003  207,08 0,01%  3,13% 
1 de Abril 2003  207,05 0,31%  3,16% 
1 de Marzo 2003  206,4  0,06%  2,80% 
1 de Febrero 2003  206,27 ‐0,21%  2,42% 
1 de Enero 2003  206,71 0,39%  2,86% 
1 de Diciembre 2002  205,9  0,24%  2,45% 
1 de Noviembre 2002  205,41 0,53%  2,27% 
1 de Octubre 2002  204,32 0,54%  1,50% 
1 de Septiembre 2002  203,22 0,46%  1,03% 
1 de Agosto 2002  202,29 0,22%  0,30% 
1 de Julio 2002  201,84 0,41%  ‐0,58% 
1 de Junio 2002  201,02 0,11%  0,20% 
1 de Mayo 2002  200,8  0,04%  0,83% 
1 de Abril 2002  200,71 ‐0,03%  0,60% 
1 de Marzo 2002  200,78 ‐0,30%  0,85% 
1 de Febrero 2002  201,39 0,21%  0,93% 
1 de Enero 2002  200,97 0,00%  0,69% 
1 de Diciembre 2001  200,98 0,06%  0,92% 
1 de Noviembre 2001  200,85 ‐0,22%  1,08% 
1 de Octubre 2001  201,3  0,07%  ‐1,27% 
1 de Septiembre 2001  201,15 ‐0,26%  ‐0,02% 
1 de Agosto 2001  201,68 ‐0,66%  2,09% 
1 de Julio 2001  203,01 1,20%  3,17% 
1 de Junio 2001  200,61 0,73%  2,68% 
1 de Mayo 2001  199,15 ‐0,18%  2,13% 
1 de Abril 2001  199,51 0,22%  1,04% 
1 de Marzo 2001  199,08 ‐0,23%  1,79% 
1 de Febrero 2001  199,53 ‐0,03%  2,65% 
1 de Enero 2001  199,59 0,23%  3,10% 
1 de Diciembre 2000  199,14 0,22%  3,41% 
1 de Noviembre 2000  198,7  ‐2,55%  3,79% 







1 de Septiembre 2000  201,2  1,84%  5,92% 
1 de Agosto 2000  197,56 0,40%  4,62% 
1 de Julio 2000  196,78 0,72%  4,75% 
1 de Junio 2000  195,38 0,19%  4,21% 
1 de Mayo 2000  195  ‐1,25%  4,40% 
1 de Abril 2000  197,46 0,97%  5,80% 
1 de Marzo 2000  195,57 0,61%  4,63% 
1 de Febrero 2000  194,38 0,41%  3,56% 
1 de Enero 2000  193,58 0,52%  3,52% 
1 de Diciembre 1999  192,57 0,00%  0,00% 
1 de Noviembre 1999  191,44 0,00%  0,00% 
1 de Octubre 1999  191,31 0,00%  0,00% 
1 de Septiembre 1999  189,95 0,00%  0,00% 
1 de Agosto 1999  188,83 0,00%  0,00% 
1 de Julio 1999  187,85 0,00%  0,00% 
1 de Junio 1999  187,48 0,00%  0,00% 
1 de Mayo 1999  186,79 0,00%  0,00% 
1 de Abril 1999  186,63 0,00%  0,00% 
1 de Marzo 1999  186,91 0,00%  0,00% 
1 de Febrero 1999  187,7  0,00%  0,00% 





























1  111.526,62  33,34  3.718.297,51  400.000,00  3.318.297,51  3.160.283,34
2  111.526,62  35,00  3.903.096,90  419.880,00  3.483.216,90  3.159.380,41
3  111.526,62  36,74  4.097.080,81  440.748,04  3.656.332,78  3.158.477,73
4  111.526,62  38,56  4.300.705,73  462.653,21  3.838.052,52  3.157.575,30
5  111.526,62  40,48  4.514.450,80  485.647,08  4.028.803,73  3.156.673,14
6  111.526,62  42,49  4.738.819,01  509.783,74  4.229.035,27  3.155.771,23
7  111.526,62  44,60  4.974.338,31  535.119,99  4.439.218,32  3.154.869,58
8  111.526,62  46,82  5.221.562,93  561.715,45  4.659.847,47  3.153.968,19
9  111.526,62  49,15  5.481.074,61  589.632,71  4.891.441,89  3.153.067,06
10  111.526,62  51,59  5.753.484,01  618.937,46  5.134.546,56  3.152.166,18
11  111.526,62  54,15  6.039.432,17  649.698,65  5.389.733,52  3.151.265,56
12  111.526,62  56,84  6.339.591,95  681.988,67  5.657.603,28  3.150.365,20
13  111.526,62  59,67  6.654.669,67  715.883,51  5.938.786,16  3.149.465,10
14  111.526,62  62,63  6.985.406,75  751.462,92  6.233.943,83  3.148.565,25
15  111.526,62  65,75  7.332.581,47  788.810,63  6.543.770,84  3.147.665,66
16  111.526,62  69,02  7.697.010,76  828.014,51  6.868.996,25  3.146.766,33
17  111.526,62  72,45  8.079.552,20  869.166,84  7.210.385,36  3.145.867,25
18  111.526,62  76,05  8.481.105,94  912.364,43  7.568.741,52  3.144.968,43
19  111.526,62  79,83  8.902.616,91  957.708,94  7.944.907,97  3.144.069,87
20  111.526,62  83,79  9.345.076,97  1.005.307,07 8.339.769,90  3.143.171,56
21  111.526,62  87,96  9.809.527,29  1.055.270,83 8.754.256,46  3.142.273,51
22  111.526,62  92,33  10.297.060,80  1.107.717,80 9.189.343,01  3.141.375,72
23  111.526,62  96,92  10.808.824,72  1.162.771,37 9.646.053,35  3.140.478,19
24  111.526,62  101,73  11.346.023,31  1.220.561,11 10.125.462,20  3.139.580,91



























1  111.815,42  33,34  3.727.926,10  600.000,00  3.127.926,10  2.978.977,24
2  111.815,42  35,00  3.913.204,03  629.820,00  3.283.384,03  2.978.126,10
3  111.815,42  36,74  4.107.690,27  661.122,05  3.446.568,22  2.977.275,21
4  111.815,42  38,56  4.311.842,48  693.979,82  3.617.862,66  2.976.424,56
5  111.815,42  40,48  4.526.141,05  728.470,62  3.797.670,43  2.975.574,15
6  111.815,42  42,49  4.751.090,26  764.675,61  3.986.414,65  2.974.723,99
7  111.815,42  44,60  4.987.219,44  802.679,98  4.184.539,46  2.973.874,07
8  111.815,42  46,82  5.235.084,25  842.573,18  4.392.511,07  2.973.024,39
9  111.815,42  49,15  5.495.267,94  884.449,07  4.610.818,87  2.972.174,96
10  111.815,42  51,59  5.768.382,75  928.406,19  4.839.976,57  2.971.325,76
11  111.815,42  54,15  6.055.071,38  974.547,97  5.080.523,40  2.970.476,81
12  111.815,42  56,84  6.356.008,42  1.022.983,01  5.333.025,42  2.969.628,10
13  111.815,42  59,67  6.671.902,04  1.073.825,26  5.598.076,78  2.968.779,64
14  111.815,42  62,63  7.003.495,57  1.127.194,38  5.876.301,20  2.967.931,42
15  111.815,42  65,75  7.351.569,30  1.183.215,94  6.168.353,37  2.967.083,44
16  111.815,42  69,02  7.716.942,30  1.242.021,77  6.474.920,53  2.966.235,70
17  111.815,42  72,45  8.100.474,33  1.303.750,25  6.796.724,08  2.965.388,20
18  111.815,42  76,05  8.503.067,91  1.368.546,64  7.134.521,27  2.964.540,95
19  111.815,42  79,83  8.925.670,38  1.436.563,41  7.489.106,97  2.963.693,94
20  111.815,42  83,79  9.369.276,20  1.507.960,61  7.861.315,59  2.962.847,17
21  111.815,42  87,96  9.834.929,23  1.582.906,25  8.252.022,97  2.962.000,64
22  111.815,42  92,33  10.323.725,21 1.661.576,69  8.662.148,52  2.961.154,35
23  111.815,42  96,92  10.836.814,35 1.744.157,05  9.092.657,30  2.960.308,31
24  111.815,42  101,73  11.375.404,02 1.830.841,66  9.544.562,36  2.959.462,51


























1  122.998,15  33,34  4.100.758,32  600.000,00  3.500.758,32  3.334.055,54 
2  122.998,15  35,00  4.304.566,01  629.820,00  3.674.746,01  3.333.102,96 
3  122.998,15  36,74  4.518.502,94  661.122,05  3.857.380,89  3.332.150,64 
4  122.998,15  38,56  4.743.072,54  693.979,82  4.049.092,72  3.331.198,60 
5  122.998,15  40,48  4.978.803,24  728.470,62  4.250.332,62  3.330.246,83 
6  122.998,15  42,49  5.226.249,76  764.675,61  4.461.574,16  3.329.295,33 
7  122.998,15  44,60  5.485.994,38  802.679,98  4.683.314,39  3.328.344,10 
8  122.998,15  46,82  5.758.648,30  842.573,18  4.916.075,12  3.327.393,15 
9  122.998,15  49,15  6.044.853,12  884.449,07  5.160.404,05  3.326.442,46 
10  122.998,15  51,59  6.345.282,32  928.406,19  5.416.876,13  3.325.492,05 
11  122.998,15  54,15  6.660.642,85  974.547,97  5.686.094,87  3.324.541,91 
12  122.998,15  56,84  6.991.676,80  1.022.983,01  5.968.693,79  3.323.592,04 
13  122.998,15  59,67  7.339.163,13  1.073.825,26  6.265.337,87  3.322.642,44 
14  122.998,15  62,63  7.703.919,54  1.127.194,38  6.576.725,16  3.321.693,12 
15  122.998,15  65,75  8.086.804,34  1.183.215,94  6.903.588,40  3.320.744,06 
16  122.998,15  69,02  8.488.718,52  1.242.021,77  7.246.696,75  3.319.795,28 
17  122.998,15  72,45  8.910.607,83  1.303.750,25  7.606.857,58  3.318.846,76 
18  122.998,15  76,05  9.353.465,04  1.368.546,64  7.984.918,40  3.317.898,52 
19  122.998,15  79,83  9.818.332,25  1.436.563,41  8.381.768,84  3.316.950,55 
20  122.998,15  83,79  10.306.303,36 1.507.960,61  8.798.342,75  3.316.002,85 
21  122.998,15  87,96  10.818.526,64 1.582.906,25  9.235.620,39  3.315.055,42 
22  122.998,15  92,33  11.356.207,41 1.661.576,69  9.694.630,72  3.314.108,26 
23  122.998,15  96,92  11.920.610,92 1.744.157,05  10.176.453,87  3.313.161,37 
24  122.998,15  101,73  12.513.065,29 1.830.841,66  10.682.223,63  3.312.214,76 






























1  115.806  33,34  3.860.971,94  400.000,00  3.460.971,94  3.296.163,75 
2  115.806  35,00  4.052.862,25  419.880,00  3.632.982,25  3.295.221,99 
3  115.806  36,74  4.254.289,50  440.748,04  3.813.541,46  3.294.280,50 
4  115.806  38,56  4.465.727,69  462.653,21  4.003.074,47  3.293.339,28 
5  115.806  40,48  4.687.674,35  485.647,08  4.202.027,28  3.292.398,32 
6  115.806  42,49  4.920.651,77  509.783,74  4.410.868,03  3.291.457,64 
7  115.806  44,60  5.165.208,16  535.119,99  4.630.088,17  3.290.517,22 
8  115.806  46,82  5.421.919,01  561.715,45  4.860.203,55  3.289.577,07 
9  115.806  49,15  5.691.388,38  589.632,71  5.101.755,67  3.288.637,19 
10  115.806  51,59  5.974.250,38  618.937,46  5.355.312,93  3.287.697,58 
11  115.806  54,15  6.271.170,63  649.698,65  5.621.471,98  3.286.758,24 
12  115.806  56,84  6.582.847,81  681.988,67  5.900.859,14  3.285.819,17 
13  115.806  59,67  6.910.015,34  715.883,51  6.194.131,84  3.284.880,36 
14  115.806  62,63  7.253.443,11  751.462,92  6.501.980,19  3.283.941,82 
15  115.806  65,75  7.613.939,23  788.810,63  6.825.128,60  3.283.003,56 
16  115.806  69,02  7.992.352,01  828.014,51  7.164.337,50  3.282.065,55 
17  115.806  72,45  8.389.571,90  869.166,84  7.520.405,07  3.281.127,82 
18  115.806  76,05  8.806.533,63  912.364,43  7.894.169,20  3.280.190,36 
19  115.806  79,83  9.244.218,35  957.708,94  8.286.509,41  3.279.253,16 
20  115.806  83,79  9.703.656,00  1.005.307,07 8.698.348,93  3.278.316,23 
21  115.806  87,96  10.185.927,70 1.055.270,83 9.130.656,87  3.277.379,57 
22  115.806  92,33  10.692.168,31 1.107.717,80 9.584.450,52  3.276.443,17 
23  115.806  96,92  11.223.569,08 1.162.771,37 10.060.797,71  3.275.507,05 
24  115.806  101,73  11.781.380,46 1.220.561,11 10.560.819,35  3.274.571,19 




























1  113.946,54  33,34  3.798.977,51  600.000,00  3.198.977,51  3.046.645,25 
2  113.946,54  35,00  3.987.786,69  629.820,00  3.357.966,69  3.045.774,78 
3  113.946,54  36,74  4.185.979,69  661.122,05  3.524.857,64  3.044.904,56 
4  113.946,54  38,56  4.394.022,88  693.979,82  3.700.043,06  3.044.034,58 
5  113.946,54  40,48  4.612.405,82  728.470,62  3.883.935,20  3.043.164,86 
6  113.946,54  42,49  4.841.642,39  764.675,61  4.076.966,78  3.042.295,38 
7  113.946,54  44,60  5.082.272,01  802.679,98  4.279.592,03  3.041.426,16 
8  113.946,54  46,82  5.334.860,93  842.573,18  4.492.287,75  3.040.557,18 
9  113.946,54  49,15  5.600.003,52  884.449,07  4.715.554,46  3.039.688,45 
10  113.946,54  51,59  5.878.323,70  928.406,19  4.949.917,51  3.038.819,96 
11  113.946,54  54,15  6.170.476,39  974.547,97  5.195.928,41  3.037.951,73 
12  113.946,54  56,84  6.477.149,06  1.022.983,01  5.454.166,05  3.037.083,74 
13  113.946,54  59,67  6.799.063,37  1.073.825,26  5.725.238,11  3.036.216,01 
14  113.946,54  62,63  7.136.976,82  1.127.194,38  6.009.782,44  3.035.348,52 
15  113.946,54  65,75  7.491.684,57  1.183.215,94  6.308.468,63  3.034.481,27 
16  113.946,54  69,02  7.864.021,29  1.242.021,77  6.621.999,52  3.033.614,28 
17  113.946,54  72,45  8.254.863,15  1.303.750,25  6.951.112,90  3.032.747,53 
18  113.946,54  76,05  8.665.129,85  1.368.546,64  7.296.583,21  3.031.881,03 
19  113.946,54  79,83  9.095.786,80  1.436.563,41  7.659.223,39  3.031.014,78 
20  113.946,54  83,79  9.547.847,40  1.507.960,61  8.039.886,79  3.030.148,78 
21  113.946,54  87,96  10.022.375,42 1.582.906,25  8.439.469,17  3.029.283,02 
22  113.946,54  92,33  10.520.487,48 1.661.576,69  8.858.910,79  3.028.417,51 
23  113.946,54  96,92  11.043.355,71 1.744.157,05  9.299.198,65  3.027.552,25 
24  113.946,54  101,73  11.592.210,49 1.830.841,66  9.761.368,83  3.026.687,23 











ANEXOS 4: LISTA DE MODELOS DE 












AW70/1500 class II  1500  II  70  Pitch  
Acciona  AW77/1500 class II  1500  II  77  Pitch  
AW77/1500 classIII  1500  III  77  Pitch  
   AW82/1500 classIIIb  1500  IIIb  82  Pitch  
29‐225  225     29  Stall 
Aeronautica  47‐750  750  47  Stall 
   54‐750  750     54  Stall 
   ECO 100/3000 class I  3000  I  100  Pitch  
ECO 110/3000 class II  3000  II  110  Pitch  
ECO 122/2700 class III  2700  III  122  Pitch  
ECO 74/1670 class II  1670  II  74  Pitch  
Alstom Power  ECO 80/1670 class II  1670  II  80  Pitch  
ECO 80/1670 class III  1670  III  80  Pitch  
ECO 80/2000 class II  2000  II  80  Pitch  
   ECO 86/1670 class III  1670  III  86  Pitch  
Areva wind  M5000‐116  5000     116  Pitch  
Avantis  AV1010‐2.3MW  2300     101  Pitch  
   AV928‐2.5MW  2500     93.2  Pitch  
   Excel‐R  7.5     6.7  Pitch  
Bergey  Excel_S  10  6.7  Pitch  
   XL. 1  1     2.5  Pitch  
BHD  FL‐ 1000  1000     55  Stall 
   C89  2500  Ia  89  Pitch  
Clipper Liberty  C93  2500  Iia  93  Pitch  
C96  2500  Iib  96  Pitch  
   C99  2500  IIIa  99  Pitch  
Condor  5  6100     120  Stall 
   D6 62m  1250  IIA  62  Pitch  
D6 64m  1250  IIIa  64  Pitch  
D8. 1  2000  IIa  80  Pitch  
DeWind  D8.2  2000  IIIa  80  Pitch  
D9.0  2000  IIa  93  Pitch  
D9.1  2000  IIa  93  Pitch  
   D9.2  2000  IIa  93  Pitch  
   DF100‐2500  2500  II  100  Pitch  
DF110‐2500  2500  III ó IV  110  Pitch  
Dongfang  DF70‐1500  1500  I  70  Pitch  
DF77‐1500  1500  II  77  Pitch  
   DF82‐1500  1500  III ó IV  82  Pitch  
Doosan 
WinDS  3000  3000     91.3  Pitch  










   70  3.5     4.1  Stall 
   E‐3120  55     19.2  Stall 
Endurance  G‐3120  35  19.2  Stall 
   S‐250  5     5.5  Stall 
   E101/3050KW  3050  IIa  101  Pitch  
E115/2500KW  2500  S  115  Pitch  
E126/7580KW  7580  Ia  127  Pitch  
E33/330KW  330  33.4  Pitch  
E44/900KW  900  Ia  44  Pitch  
E48/800KW  800  IIa  48  Pitch  
Enrcon  E53/800KW  810  S  52.9  Pitch  
E70/2300KW  2300  Ia ó Iia  71  Pitch  
E82/2000KW  2000  IIa  82  Pitch  
E82 E2/2300KW  2300  IIa  82  Pitch  
E82 E3/3000KW  3000  IIa  82  Pitch  
E82 E4/3000KW  3000  Ia  82  Pitch  
   E92/2350KW  2350  IIa  92  Pitch  
Eocycle  EO 25/12  25  II  11.7  Stall 
Evance  R9000  5     5.4  Pitch  
Inox  WT2000DF  2000  IIIb  93  Pitch  
   DW 52‐500  500  IIa  52  Pitch  
DW 52‐900  900  IIa  52  Pitch  
EWT  DW 54‐500  500  IIIa  54  Pitch  
DW 54‐900  900  IIIa  54  Pitch  




FL 1500 70m  1500  Iia ó II ó IIIa  70  Pitch  
FL 1500 77m  1500  Iia ó II ó IIIa  77  Pitch  
Fl 2500 100m  2500  100  Pitch  
Fuhrländer  FL 2500 80m  2500  80  Pitch  
FL 2500 90m  2500  90  Pitch  
FL 3000  3000  120  Stall 
FL 600  600  Iia ó II ó IIIa  50  Pitch  
FL MD 70  1500  70  Pitch  
   FL MD 77  1500     77  Pitch  
   G 128‐4.5MW  4500     128  Pitch  
G 128‐5MW offshore  5000  128  Pitch  










G 52‐850KW  850  52  Pitch  
Gamesa  G 58‐850KW  850  IIIb  58  Pitch  
G 80‐2MW  2000  Ia  80  Pitch  
G 87‐2MW  2000  Ia ó Iia  87  Pitch  
G 90‐2MW  2000  IIIa  90  Pitch  
G 97‐2MW  2000  IIIa  97  Pitch  
   Made AEGI  1320     61  Pitch  
   1,5‐77  1500  Ib  77  Pitch  
1,6.100  1600  III  100  Pitch  
GE Energy  1,6‐82,5  1600  IIb  82.5  Pitch  
2,5‐100  2500  IIb  100  Pitch  
2,75‐100  2750  II  100  Pitch  
   2,75‐100  2750     100  Pitch  
   GW 70/1500  1500  Ia  70  Pitch  
GoldWind  GW 77/1500  1500  IIa  77  Pitch  
   GW 82/1500  1500  IIIa  82  Pitch  
   HJWT 1500‐77  1500     77  Pitch  
Hanjin  HJWT 2000‐87  2000  87  Pitch  
   HJWT 2000‐93  2000     93  Pitch  
Hyosung  HS 50  750     50  Pitch  
   HS90  2000     90.6  Pitch  
Hyundai  AV928TCII  2500  II  92  Pitch  
   HQ1650TCII  1650  II  77  Pitch  
   IWP‐100  2000  IIIb  100  Pitch  
IMPSA  IWP‐70  1500  Ia  70  Pitch  
   IWP‐83  2100  Iia  83  Pitch  
   FB18  80     18  Pitch  
Lagerwey  L82‐2000  2000  82.5  Pitch  
   L93‐2500  2500     93  Pitch  
   LTW101‐3000  3000  IIa  101  Pitch  
LTW70‐1700  1700  70.1  Pitch  
LTW70‐2000  2000  Ia  70.1  Pitch  
Leitwind  LTW77‐1000  1000  Iia  76.7  Pitch  
LTW77‐1500  1500  IIa  76.7  Pitch  
LTW80‐1500  1500  IIa  80.3  Pitch  
LTW80‐1800  1800  IIa  80.3  Pitch  
   LTW86‐1500  1500  IIIa  86.3  Pitch  
   MWT 62/1.0  1000  IIa  61.4  Pitch  
MWT 100/2.4  2400  IIa  100  Pitch  
Mistubishi  MWT 102/2.4  2400  IIa  102  Pitch  










MWT 92/2.4  2400  IIa  92  Pitch  
   MWT 95/2.4  2400  IIa  95  Pitch  
   TWT 1.65/70  1650  Ia  70  Pitch  
Mtorres  TWT 1.65/77  1650  IIa  77  Pitch  
   TWT 1.65/82  1650  IIIa  82  Pitch  
NGPS  12.5/39  39.5     12.5  Pitch  
   N 100/2500  2500  IIIa  100  Pitch  
N 100/2500 IEC Iia  2500  Iia  100  Pitch  
N 100/3300  3300  Ia  99.8  Pitch  
N 117/2400  2400  IIIb  117  Pitch  
N 117/3000  3000  Iia ó IIIa  117  Pitch  
Nordex  N 60/1300  1300  I  60  Stall 
N 80/2500  2500  Ia  80  Pitch  
N 90/2500HS  2500  Ib  90  Pitch  
N 90/2500LS  2500  Iia  90  Pitch  
S 70/1500KW  1500  70  Pitch  
   S77/1500KW  1500     77  Pitch  
Northern 
Power  100‐21  100  Iia  21  Stall 
   100‐24  100  III ó S  24  Stall 
Powerworks  KCS56  100     18  Pitch  
   WEGMS‐2  250     25  Pitch  
   15KW  15  9  Stall 
Prover  2,5KW  2.5  3.5  Stall 
   6KW  6  5.5  Stall 
   1,3KW‐Battery Charging  1.3     2.9  Stall 
Raum  1,3KW‐Gridtied  1.3  2.9  Stall 
   3,5KW  3.5     4  Stall 
   3.0M/122  3000  IIIa  122  Pitch  
3.2M/114  3200  IIa  114  Pitch  
3.4M/104  3400  Ia  104  Pitch  
5M offshore  5000  126  Pitch  
5M onshore  5000  126  Pitch  
RE power  6M offshore  6000  Ib ó S  126  Pitch  
6M onshore  6000  Ib ó Iia  126  Pitch  
MM100 50Hz  2000  IIIa  100  Pitch  
MM100 60Hz  1800  IIIa  100  Pitch  
MM82  2050  Ia  82  Pitch  
   MM92  2050  Ib  92.5  Pitch  
   SWT‐2,3‐101  2300  IIb  101  Pitch  
SWT‐2,3‐108  2300  IIb  108  Pitch  










SWT‐2,3‐82VS  2300  Ia  82,4  Pitch  
Siemens  SWT‐3.0‐101  3000  Ia  101  Pitch  
SWT‐3.0‐108  3000  Ia  108  Pitch  
SWT‐3.0‐113  3000  IIa  113  Pitch  
SWT‐2,3‐93  2300  IIa  93  Pitch  
SWT‐3,6‐107  3600  Ia  107  Pitch  
SWT‐3,6‐120  3600  Ia  120  Pitch  
   SL 1500/60  1500  S  60  Pitch  
SL 1500/70  1500  70  Pitch  
SL 1500/77  1500  77  Pitch  
SL 1500/82  1500  II ó III  82  Pitch  
SL 3000/100  3000  IIa  100  Pitch  
Sinovel  SL 3000/105  3000  IIa  105  Pitch  
SL 3000/110  3000  Iia  110  Pitch  
SL 3000/115  3000  IIIa  115  Pitch  
SL 3000/90  3000  Ia  90  Pitch  
SL 5000/128  5000  128  Pitch  
SL 6000/128 offshore  6000  128  Pitch  
   SL 6000/128 onshore  6000  128  Pitch  
   72‐2.0MW  2000  IIb  70.7  Pitch  
STX  82‐1.5MW  1500  IIIb  82.7  Pitch  
82‐2.0MW  2000  IIb  82.7  Pitch  
   93‐2.0MW  2000  IIIb  93.3  Pitch  
   S52‐600KW  600  IIa  52  Pitch  
S64‐1,25MW  1250  64  Pitch  
S66‐1,25MW  1250  IIIa  66  Pitch  
Suzlon  S82‐1,5MW  1500  IIIa  82  Pitch  
S88‐2,1MW  2100  IIa  88  Pitch  
S95‐2,1MW  2100  Iia  95  Pitch  
   S97‐2,1MW  2100  IIIa  97  Pitch  
   U50  750  Ia  50  Pitch  
U54  750  Iia  54  Pitch  
Unison  U57  750  IIIa  57  Pitch  
U88  2000  Iia  88  Pitch  
   U93  2000  IIIa  93  Pitch  
Vensys  70‐1500KW  1500  Iia  70  Pitch  
   77‐1500KW  1500  IIIa  77  Pitch  
   V 100‐1,8MW  1800     100  Pitch  
V 100‐1,8MW 50Hz  1800  IIa ó IIIa  100  Pitch  
V 100‐1,8MW 60Hz  1800  IIa ó IIIa  100  Pitch  
V 100‐2,0MW  2000  IIa  100  Pitch  










V 110‐2,0MW  2000  IIIa  110  Pitch  
V 112‐3,0MW  3000  112  Pitch  
V 112‐3,0MW offshore  3000  Ib  112  Pitch  
V 112‐3,3MW IEC IB  3300  Ib  112  Pitch  
V 112‐3,3MW IEC Iia  3300  IIa  112  Pitch  
V 117‐3,3MW IEC Iia  3300  IIa  117  Pitch  
V 126‐3,3MW  3300  IIIb  126  Pitch  
V 126‐3,3MW IEC IIIa  3300  IIIa  126  Pitch  
V 164‐8,0MW  8000  S  164  Pitch  
V 80‐1,8MW  1800  IIa  80  Pitch  
V 80‐2,0MW  2000  Ia ó Iia  80  Pitch  
Vestas  V 80‐2,0 GridStreamer  2000  Ia  80  Pitch  
V 82‐1,65MW  1650  82  Pitch  
V 90‐1,8MW 50Hz  1800  IIa  90  Pitch  
V 90‐1,8MW 60Hz  1800  IIa  90  Pitch  
V 90‐1,8MW GridStreamer 1800  IIa  90  Pitch  
V 90‐2,0MW 50Hz  2000  IIIa  90  Pitch  
V 90‐2,0 GridStreamer  2000  IIIa  90  Pitch  
   V 90‐3,0MW 104,4dB(A)  3000  I  90  Pitch  
   WWD‐1‐60  1000     60  Pitch  
WWD‐3‐100  3000  Ia  100  Pitch  
WinwinD  WWD‐3‐103  3000  103  Pitch  
WWD‐3‐104  3000  104  Pitch  
WWD‐3‐120  3000  IIIa  120  Pitch  
   WWD‐3‐90  3000     90  Pitch  
   wt 1650df‐wt82  1650     82  Pitch  
wt 2000df‐wt86 TC II  2000  II  86  Pitch  
wt 2000df‐wt93 TC III  2000  III  93  Pitch  
Wintec  wt 3000dd‐125 TC III  3000  III  125  Pitch  
wt 3000df‐120 TC III  3000  III  120  Pitch  
wt 3000 fc‐sn116 TC III  3000  III  116  Pitch  










ANEXOS 5: COMPARACIÓN DE 
SALIDAS ENTRE LOS DIFERENTES 









Hour Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
00:00 ‐ 01:00 566.6 605.9 544.6 470.1 536.0
01:00 ‐ 02:00 493.9 532.0 480.4 413.3 468.5
02:00 ‐ 03:00 460.0 494.2 447.1 386.3 433.6
03:00 ‐ 04:00 424.1 448.8 408.4 353.5 400.9
04:00 ‐ 05:00 402.4 440.6 403.2 347.7 382.0
05:00 ‐ 06:00 420.9 408.0 374.7 325.4 397.1
06:00 ‐ 07:00 447.2 448.5 410.0 353.6 427.7
07:00 ‐ 08:00 506.7 505.4 454.9 395.6 478.4
08:00 ‐ 09:00 575.9 564.1 509.2 438.6 546.2
09:00 ‐ 10:00 642.2 626.1 559.2 483.5 603.1
10:00 ‐ 11:00 750.0 717.0 636.8 552.6 703.7
11:00 ‐ 12:00 829.4 814.2 718.2 622.9 767.3
12:00 ‐ 13:00 914.7 924.8 806.7 705.6 848.7
13:00 ‐ 14:00 988.1 1,016.3 880.2 774.0 916.7
14:00 ‐ 15:00 1,077.8 1,063.5 917.8 804.4 991.5
15:00 ‐ 16:00 1,132.4 1,113.6 959.8 844.1 1,038.5
16:00 ‐ 17:00 1,153.3 1,104.7 949.8 834.4 1,054.8
17:00 ‐ 18:00 1,111.0 1,111.7 956.6 841.9 1,013.6
18:00 ‐ 19:00 1,067.8 1,059.2 913.6 802.8 977.7
19:00 ‐ 20:00 1,027.3 993.7 862.2 754.7 941.2
20:00 ‐ 21:00 928.3 929.8 808.7 709.2 853.3
21:00 ‐ 22:00 844.4 848.7 744.3 649.2 787.6
22:00 ‐ 23:00 755.7 758.6 671.7 583.1 702.0
23:00 ‐ 24:00 668.6 706.7 629.6 543.6 623.7










Month Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
Jan 543.8 552.9 502.5 430.8 515.6
Feb 529.3 530.5 483.8 414.3 502.1
Mar 542.3 541.2 492.9 422.2 514.3
Apr 575.8 566.1 513.5 440.4 544.1
May 728.8 733.9 650.2 563.9 680.0
Jun 922.5 917.8 796.7 697.6 849.4
Jul 1,024.7 1,016.6 873.9 770.9 937.9
Aug 1,124.9 1,129.6 960.2 856.2 1,023.8
Sep 1,058.3 1,063.2 909.4 806.9 966.9
Oct 760.8 767.7 677.5 588.8 708.0
Nov 693.9 696.5 620.4 536.3 649.1
Dec 574.2 586.5 530.4 455.4 542.6
Overall 757.9 759.8 668.7 582.9 703.9
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Hour Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
00:00 ‐ 01:00 28.33 30.29 34.04 31.34 29.78
01:00 ‐ 02:00 24.70 26.60 30.02 27.55 26.03
02:00 ‐ 03:00 23.00 24.71 27.94 25.75 24.09
03:00 ‐ 04:00 21.21 22.44 25.53 23.56 22.27
04:00 ‐ 05:00 20.12 22.03 25.20 23.18 21.22
05:00 ‐ 06:00 21.05 20.40 23.42 21.69 22.06
06:00 ‐ 07:00 22.36 22.43 25.63 23.57 23.76
07:00 ‐ 08:00 25.33 25.27 28.43 26.37 26.58
08:00 ‐ 09:00 28.79 28.21 31.83 29.24 30.35
09:00 ‐ 10:00 32.11 31.31 34.95 32.23 33.51
10:00 ‐ 11:00 37.50 35.85 39.80 36.84 39.10
11:00 ‐ 12:00 41.47 40.71 44.89 41.53 42.63
12:00 ‐ 13:00 45.73 46.24 50.42 47.04 47.15
13:00 ‐ 14:00 49.40 50.81 55.01 51.60 50.93
14:00 ‐ 15:00 53.89 53.17 57.36 53.63 55.08
15:00 ‐ 16:00 56.62 55.68 59.98 56.27 57.70
16:00 ‐ 17:00 57.67 55.23 59.36 55.62 58.60
17:00 ‐ 18:00 55.55 55.58 59.79 56.13 56.31
18:00 ‐ 19:00 53.39 52.96 57.10 53.52 54.32
19:00 ‐ 20:00 51.37 49.69 53.89 50.31 52.29
20:00 ‐ 21:00 46.41 46.49 50.54 47.28 47.41
21:00 ‐ 22:00 42.22 42.43 46.52 43.28 43.76
22:00 ‐ 23:00 37.79 37.93 41.98 38.87 39.00
23:00 ‐ 24:00 33.43 35.34 39.35 36.24 34.65










Month Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
Jan 27.19 27.65 31.41 28.72 28.64
Feb 26.47 26.52 30.24 27.62 27.89
Mar 27.12 27.06 30.81 28.14 28.57
Apr 28.79 28.30 32.09 29.36 30.23
May 36.44 36.69 40.64 37.59 37.78
Jun 46.12 45.89 49.79 46.51 47.19
Jul 51.23 50.83 54.62 51.39 52.11
Aug 56.25 56.48 60.01 57.08 56.88
Sep 52.91 53.16 56.84 53.79 53.72
Oct 38.04 38.38 42.34 39.25 39.33
Nov 34.69 34.82 38.77 35.75 36.06
Dec 28.71 29.32 33.15 30.36 30.15
Overall 37.89 37.99 41.79 38.86 39.11
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Hour Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
00:00 ‐ 01:00 475.9 508.9 457.4 394.8 450.2
01:00 ‐ 02:00 414.9 446.9 403.5 347.1 393.6
02:00 ‐ 03:00 386.4 415.1 375.5 324.5 364.2
03:00 ‐ 04:00 356.2 376.9 343.1 296.9 336.7
04:00 ‐ 05:00 338.0 370.1 338.6 292.0 320.9
05:00 ‐ 06:00 353.5 342.7 314.8 273.3 333.5
06:00 ‐ 07:00 375.6 376.7 344.4 297.0 359.2
07:00 ‐ 08:00 425.6 424.5 382.1 332.3 401.8
08:00 ‐ 09:00 483.7 473.8 427.7 368.4 458.8
09:00 ‐ 10:00 539.4 525.9 469.7 406.1 506.6
10:00 ‐ 11:00 630.0 602.3 534.9 464.1 591.1
11:00 ‐ 12:00 696.7 683.9 603.3 523.2 644.5
12:00 ‐ 13:00 768.3 776.8 677.6 592.7 712.9
13:00 ‐ 14:00 829.9 853.6 739.3 650.1 770.0
14:00 ‐ 15:00 905.3 893.3 770.9 675.7 832.8
15:00 ‐ 16:00 951.1 935.3 806.1 709.0 872.3
16:00 ‐ 17:00 968.7 927.9 797.7 700.8 886.0
17:00 ‐ 18:00 933.2 933.7 803.5 707.2 851.4
18:00 ‐ 19:00 896.9 889.6 767.4 674.3 821.2
19:00 ‐ 20:00 862.9 834.7 724.2 633.9 790.6
20:00 ‐ 21:00 779.7 781.0 679.2 595.7 716.7
21:00 ‐ 22:00 709.2 712.8 625.2 545.3 661.6
22:00 ‐ 23:00 634.8 637.2 564.2 489.8 589.6
23:00 ‐ 24:00 561.6 593.6 528.9 456.6 523.9










Month Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
Jan 456.8 464.4 422.1 361.8 433.1
Feb 444.6 445.6 406.4 348.0 421.7
Mar 455.5 454.6 414.0 354.6 432.0
Apr 483.6 475.5 431.3 369.9 457.0
May 612.2 616.4 546.1 473.7 571.2
Jun 774.9 770.9 669.2 586.0 713.4
Jul 860.7 853.9 734.0 647.5 787.8
Aug 944.9 948.8 806.5 719.1 860.0
Sep 888.9 893.0 763.9 677.8 812.1
Oct 639.0 644.8 569.0 494.6 594.7
Nov 582.8 585.0 521.1 450.4 545.2
Dec 482.3 492.6 445.5 382.5 455.8
Overall 636.6 638.2 561.6 489.6 591.3
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Hour Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
00:00 ‐ 01:00 23.80 25.45 28.59 26.32 25.01
01:00 ‐ 02:00 20.74 22.34 25.22 23.14 21.86
02:00 ‐ 03:00 19.32 20.75 23.47 21.63 20.23
03:00 ‐ 04:00 17.81 18.85 21.44 19.79 18.71
04:00 ‐ 05:00 16.90 18.51 21.16 19.47 17.83
05:00 ‐ 06:00 17.68 17.13 19.67 18.22 18.53
06:00 ‐ 07:00 18.78 18.84 21.53 19.80 19.96
07:00 ‐ 08:00 21.28 21.23 23.88 22.15 22.32
08:00 ‐ 09:00 24.19 23.69 26.73 24.56 25.49
09:00 ‐ 10:00 26.97 26.30 29.36 27.07 28.14
10:00 ‐ 11:00 31.50 30.11 33.43 30.94 32.84
11:00 ‐ 12:00 34.83 34.19 37.70 34.88 35.80
12:00 ‐ 13:00 38.41 38.84 42.35 39.51 39.60
13:00 ‐ 14:00 41.50 42.68 46.21 43.34 42.78
14:00 ‐ 15:00 45.27 44.66 48.18 45.05 46.27
15:00 ‐ 16:00 47.56 46.77 50.38 47.27 48.46
16:00 ‐ 17:00 48.44 46.39 49.86 46.72 49.22
17:00 ‐ 18:00 46.66 46.69 50.22 47.15 47.30
18:00 ‐ 19:00 44.85 44.48 47.96 44.95 45.62
19:00 ‐ 20:00 43.15 41.73 45.26 42.26 43.92
20:00 ‐ 21:00 38.99 39.05 42.45 39.72 39.82
21:00 ‐ 22:00 35.46 35.64 39.08 36.35 36.75
22:00 ‐ 23:00 31.74 31.86 35.26 32.65 32.76
23:00 ‐ 24:00 28.08 29.68 33.05 30.44 29.10










Month Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
Jan 22.84 23.22 26.38 24.12 24.06
Feb 22.23 22.28 25.40 23.20 23.43
Mar 22.78 22.73 25.88 23.64 24.00
Apr 24.18 23.77 26.96 24.66 25.39
May 30.61 30.82 34.13 31.58 31.73
Jun 38.74 38.54 41.82 39.06 39.63
Jul 43.03 42.70 45.88 43.17 43.77
Aug 47.24 47.44 50.41 47.94 47.78
Sep 44.44 44.65 47.74 45.18 45.12
Oct 31.95 32.24 35.56 32.97 33.04
Nov 29.14 29.25 32.57 30.03 30.29
Dec 24.11 24.63 27.84 25.50 25.32
Overall 31.83 31.91 35.10 32.64 32.85
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Hour Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
00:00 ‐ 01:00 173,711.08 185,754.33 166,952.59 144,117.08 164,328.61
01:00 ‐ 02:00 151,424.53 163,103.14 147,274.67 126,698.66 143,647.61
02:00 ‐ 03:00 141,023.72 151,503.92 137,066.08 118,433.27 132,942.36
03:00 ‐ 04:00 130,030.33 137,583.44 125,215.02 108,366.09 122,908.25
04:00 ‐ 05:00 123,372.17 135,087.63 123,600.91 106,595.51 117,114.92
05:00 ‐ 06:00 129,045.24 125,075.68 114,890.65 99,760.73 121,742.55
06:00 ‐ 07:00 137,099.89 137,513.09 125,706.05 108,392.18 131,124.67
07:00 ‐ 08:00 155,331.89 154,946.44 139,466.92 121,280.13 146,671.13
08:00 ‐ 09:00 176,560.05 172,944.31 156,117.58 134,469.83 167,461.64
09:00 ‐ 10:00 196,876.52 191,957.08 171,445.16 148,217.81 184,907.70
10:00 ‐ 11:00 229,933.52 219,824.34 195,242.31 169,411.80 215,752.00
11:00 ‐ 12:00 254,279.06 249,610.72 220,192.64 190,979.02 235,234.45
12:00 ‐ 13:00 280,418.22 283,522.94 247,308.52 216,330.16 260,197.30
13:00 ‐ 14:00 302,918.44 311,565.66 269,845.19 237,300.50 281,058.44
14:00 ‐ 15:00 330,443.50 326,040.09 281,387.69 246,628.34 303,964.53
15:00 ‐ 16:00 347,165.56 341,399.53 294,243.63 258,792.89 318,389.59
16:00 ‐ 17:00 353,584.34 338,665.56 291,178.13 255,802.59 323,373.31
17:00 ‐ 18:00 340,624.59 340,817.63 293,278.38 258,122.39 310,748.47
18:00 ‐ 19:00 327,381.91 324,717.59 280,096.47 246,110.03 299,753.28
19:00 ‐ 20:00 314,958.81 304,651.34 264,341.59 231,377.66 288,557.06
20:00 ‐ 21:00 284,596.78 285,058.94 247,918.14 217,442.06 261,612.97
21:00 ‐ 22:00 258,874.36 260,184.53 228,202.39 199,042.94 241,468.39
22:00 ‐ 23:00 231,698.23 232,577.98 205,918.41 178,774.98 215,220.67
23:00 ‐ 24:00 204,977.67 216,670.70 193,036.08 166,667.56 191,208.67










Month Enercon E‐82 E2 / 2,000 kW (78m) Gamesa G90‐2.0 MW (67m) GE 1.6‐82.5 (65m) Goldwind GW77/1500 (65m) Vestas V90 ‐ 1.8 MW 50 Hz (80m)
Jan 339,850.88 345,543.00 314,044.09 269,207.72 322,215.00
Feb 298,764.81 299,415.25 273,078.13 233,836.00 283,411.88
Mar 338,919.69 338,190.31 308,030.59 263,820.94 321,378.53
Apr 348,218.19 342,351.75 310,528.41 266,355.03 329,030.34
May 455,462.81 458,600.56 406,309.66 352,397.56 424,953.88
Jun 557,893.63 555,023.69 481,815.00 421,888.84 513,656.94
Jul 640,349.81 635,314.00 546,101.56 481,754.56 586,116.19
Aug 702,987.06 705,899.75 600,072.81 535,035.31 639,807.00
Sep 639,996.31 642,968.06 549,974.38 487,984.00 584,728.31
Oct 475,427.75 479,737.47 423,356.66 367,959.03 442,440.31
Nov 419,645.66 421,217.94 375,178.53 324,311.63 392,541.81
Dec 358,813.75 366,515.03 331,436.09 284,563.59 339,108.50

































































































































































































































































































































ANEXOS 6: ESQUEMA ELÉCTRICO DE 








ANEXOS 7: CATÁLOGOS DE 
AEROGENERADORES 
 
PROYECTO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN 
PARQUE EÓLICO EN LA ZONA BOLIVIANA DE 
QOLLPANA
Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de 
telecomunicación
1
 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
 CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
EÓLICO
 CAPÍTULO 3: UBICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO
 CAPÍTULO 4: AEROGENERADOR
 CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN TÉCNICA DEL 
PARQUE EÓLICO
 CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE VIABILIDAD 
ECONÓMICA DEL PROYECTO
 CAPÍTULO 7: RESUMEN Y CONCLUSIONES
2
3
 País situado en el centro-oeste de America
del sur.
 Dividida en 9 departamentos, alberga a casi 
10 millones de habitantes. 
4
 Casi el 60% de la energía eléctrica generada, 
proviene de centrales termoeléctricas. 
 Las centrales hidroeléctricas completan la 
generación casi total de la generación 
eléctrica.
Grandes yacimientos de Gas natural
Gracias a sus
SISTEMA ELÉCTRICO MUY VULNERABLE
5
 Con el objetivo de ;
◦ Ampliar la matriz energética del país
◦ Apoyar la política energética del país a favor de 
generaciones de energía eléctrica más amigables 
con el medio ambiente.
Nace el 
Interés real en la 
explotación de los 
recursos eólicos del país
6
Con el fin de cumplir con los intereses / 
necesidades del estado plurinacional de 
Bolivia;
 Estudio sobre la posibilidad de implantación 
de un parque eólico en el departamento de 
Cochabamba. Pins = 40 MW
7
8
 Nos apoyamos en los datos eólicos recogidos 
por la estación meterológica “Estación de 
medición eólica Qollpana”, construida por la 
empresa eléctrica Corani S.A. 
Fdatos : 10 min. ANEXOS 2
Trecogida : 1 año.
Recoge información eólica a : 40, 50, 60, 65, 80 y 
100 metros
9
 Windographer es capaz de trabajar con toda 
la información, como por ejemplo;
10
Perfil mensual de la velocidad del viento
Perfil diurno de la velocidad del viento
11
 Gracias a los datos recogidos de la estación y al 
software Windographer, se puede clasificar el 
viento que hay en la zona de Qollpana.
 Vmedia:  [ 7,64m/s – 8,07m/s] > 6m/s
 Vientos extremos en 50 años = 45,7m/s
 Los datos de turbulencia y el parámetro de la 
pendiente, aseguran que es una zona
ZONA DE POTENCIAL EÓLICO ALTO
 VIENTO DE CLASE 2 ( VIENTO MEDIO ) 




“Porcentaje de tiempo 
en que el viento 
proviene de una 
determinada dirección”
SA DE DIRECCIONES
“Frecuencia de de las 
velocidades en esas 
direcciones”
14
 Combinación de las dos rosas
ROSA DE ENERGIA: Representa cómo es la producción 
energética según la dirección. 
FAVORABLE
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 Qollpana 2732 m alititud
 Contra más altura , menor densidad;
 ρ=0,883 Kg/m2
 Potencia, proporcional a la densidad





 Condiciones del terreno
◦ Presentar la menor rugosidad posible
◦ Gran área para evitar las pérdidas de estela
◦ Evitar el impacto paisajístico
◦ Accesibilidad al emplazamiento




 Qollpana, zona óptima para la construcción 
de un parque eólico.
 A 126 Km desde Cochabamba sur- este.
 Municipio más cercano “Monte Puncu”
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“DE LA ELECCIÓN ADECUADA DEL 
MODELO DE AEROGENERADOR 






CLASE DE VIENTO IEC IIa O IIb
DIÁMETRO DEL ROTOR <= 90m
ALTURA DEL BUJE [ 65 – 80] m
POTENCIA NOMINAL <=2000 W
FRECUENCIA 50 Hz













GE (EE UU) – 11,8%
Vestas (Dinamarca) – 11,8%
Siemens (Dinamarca) – 11,0%
Enercon (Alemania) – 7,2%
Suzlon / REpower (India) – 6,6%
Gamesa (España) – 6,4%
Goldwind (China) – 6,0%
Guodian United Power (China) – 3,5%
Sinovel (China) – 2,7%
Sewind (China) – 2,3%
otros
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 Se consideran las más competitivas y 
confiables del mercado
 Introduciendo
◦ Criterios técnicos antes vistos
◦ Y contrastando con los que siguen en el mercado
5 aerogeneradores 














a la altura (m/s) 8,1 8,01 8 8 8,12
Diámetro de barrido 
(m)
82 90 82,5 77 90
Área de barrido (m2) 5281,017 6361,725 5345,616 4656,626 6361,725
Potencia disponible 
del viento (kW) 1244,930 1450,257 1214,060 1057,581 1510,829
Potencia neta (kW) 636,6 638,2 561,6 489,6 591,3
AEP aerogenerador 
(kWh/año) 5576331 5590771 4919926 4289111 5179388
Factor de potencia 
(%)
31,83 31,91 35,10 32,64 32,85
Horas equivalentes 
(h/año)
2788,166 2795,386 3074,954 2859,407 2877,438
Coeficiente de 














20 20 25 27 22
Potencia neta 
parque (kW) 12732 12764 14040 13219,2 13008,6
AEP parque 
(GWh/año) 111,527 111,815 122,998 115,806 113,947






% COSTO TOTAL 
EUROPA
% COSTO TOTAL 
BOLIVIA
TURBINA 75,6 77,9
CONEXIÓN A LA RED 8,9 9,2
CIMENTACIÓN 6,5 6,7
ALQUILER DE TERRENOS 3,9 1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,5 1,5
ALQUILER DE TERRENOS 1,2 1,2




SISTEMAS DE CONTROL 0,3 0,3
THE EUROPEAN WIND ENERGY 
ASSOCIATION
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 Muchas dificultades para hallar información 





 El parque eólico que mejor se ajusta a las 
condiciones técnico – económicas es
25 aerogeneradores 
modelo GE 1.6- 82.5 
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 1600 KW
 VNOMINAL= 12 KV
 F= 50Hz / 60Hz
 ALTURAS DE BUJE  65, 80 Y 100
 ASINCRONO DOBLEMENTE ALIMENTADO
 DESCRIPCIÓN COMPLETA







Se hace un estudio del presupuesto que tiene realizar el 
parque eólico.
 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PARQUE
Estudiar si el proyecto es factible económicamente.
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 COSTO DEL AEROGENERADOR
(Caso más favorable, y el más desfavorable)
 COSTO DE ALQUILER DE TERRENOS
 COSTOS FINANCIEROS Y DE CONSULTORÍA
 COSTOS DERIVADOS DE LA EVACUACIÓN DE 
LA ENERGÍA
◦ Subestación eléctrica
◦ Linea eléctrica de 115KV







 Se calcula el valor actual neto (VAN) del 
proyecto. Para ello,
◦ Se determina la vida útil de un aerogenerador en 25 
años
◦ Tipo de interés del 5% (experimental)
◦ Flujos de caja Anexo 3 se calcula la inflación.
◦ Nos basamos solo en las ganancias por venta de 
energía. 
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 VAN (caso favorable)=17.566.000 $
 VAN (caso más desfavorable)= 7.066.000 $
 Siempre que el precio de la unidad de 
aerogenerador esté entre [2.180.000 $ y 
2.600.000 $]
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 En el caso más favorable  18,7 años
 En el caso más desfavorable  21,7 años.
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 Se cumple el objetivo de la diversificación de 
la matriz energética
 Supondría satisfacer energéticamente a 
aproximadamente 50. 000 familias 
Bolivianas. 
 La fuente de energía eólica no es una 
alternativa económica, por lo que necesitará 
ayudas gubernamentales para que el proyecto 
tenga una rentabilidad atractiva.
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